Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneg, prutah

stanoviska dot¢. organd a vlastniki
verfej. doprav. a techn. infrastruktury

Spravci siti k PD:
VAK Pardubice a.s.
GridServices s.r.o.
CEZ Distribuce a.s.

CEZ Distribuce a.s. (ochr.p.)

EOP as.

CETIN as.

DpmP a.s.
EDERA Group a.s.

Existence siti:

VAK Pardubice a.s.
CEZ Distribuce a.s.
CEZ ICT Services a.s.

Telco Pro Services a.s.

T-Mobile CR a.s.
Vodafone CR a.s.
Mésto L. Bohdaneé
Fastport a.s.
Megasphera

SITEL s.r.o.

KRP Pk — OIKT

Seznam dokladu k PD

Cislo jednaci

VS/2020/1973/SI
5002190633
1109940077
1109940434
202 -20
706205/20
Lp/20/411e
300/310720/PC

VS/2020/1817/Sla
0101351028
0700240713
0201100600
E40210/20
200908-1029207795

datum vystaveni

26.08.2020
10.08.2020
12.08.2020
27.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
04.09.2020
31.07.2020

11.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
22.09.2020
08.09.2020

MULB/03773/2020/0SMRM/PKu 31.07.2020

2020085
200720-02
1112003187

22.07.2020
20.07.2020
20.07.2020

KRPE-48683-42/CJ-2020-17001T29.07.2020



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

VAK
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Ceska republika
1C0:60108631; OR KS V HK oddil B, vlozka 999
STANOVISKO ¢. VS/2020/1973/Sla
ostatnim stavbam, vydani stavebniho povoleni

Zadatel: Investor:
PRODIN a.s.
Martina Rezaninova Sprava a tdrzba silnic Pardubického kraje
Jiraskova 169 Doubravice 98
530 02 Pardubice 533 53 Pardubice

Nézev stavby - akce :
Rekonstrukce silnice /211 Lazné Bohdaneé, priitah

Misto stavby : Lazné Bohdane¢

Katastr : Lazné Bohdanec

Jedna se o rekonstrukci komunikace 1I/211 v intravilanu obce Lazné Bohdane&. Rekonstrukce je rozdélena na celkem 3 etapy
provadéni.

Soucasti jednotlivych etap jsou stavebni objekty nasviceni pfechodil fady SO 400. Déle vysazené zpevnéné plochy (SO 110)
a chodnik s nastupistém autobusové zastavky (SO 111).

Pred zahdjenim stavebnich praci provede VAK Pardubice na zakladé objednavky vyty&eni trasy stavajiciho vodovodniho a
kanaliza¢niho potrubi, které se nachazi v zajmovém Gzemi.

Dale budou dodrzeny "Obecné podminky" uvedené v odstavci 1.

Vyjadreni je platné pouze pro zajmové Uzemi uréené a vyznacené zadatelem a taktéZ pro stanoveny Ucel. V pfipadg, Ze
budou prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto vyjadieni, nelze toto vyjadreni pouzit jako podklad pro zahajeni praci
a je tfeba pozadat o vydani nového nebo prodlouzeni stavajiciho vyjadreni.

Toto vyjadieni pozbyva platnosti:
- uplynutim doby platnosti vyjadieni
- zménou rozsahu vyznac¢eného Uzemi
- zménou Ucelu vyjadfeni uvedeného v Zadosti

Platnost tohoto vyjadieni je jeden rok ode dne vydani.

Prilohy
pocet pfiloh: 0
VODOVOOY A KANALIZACE
. . i PARDUBICE, a.3.
Viyfizuje: Romana Slaisova T*gg'z ’23::.’ fzg‘gw
OR KS HK, odd8 8. vielia 090

Telefon: +420 466 798 447

Datum: 26.08.2020
Romana Slaisova

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

TEL. 466 798 447 BANKOVNI SPOJENI 1CO DIC
www.vakpce.cz CSOB, a.s. 60108631 CZ60108631
vportal.vakpce.cz 17699313/0300
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

ICO: 60108631; OR KS V HK oddil B, viozka 999, DIC CZ60108631

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (ddle jen VAK) stanovuje pro Zadatele tyto

Obecné podminky

Tyto podminky jsou nedilnou soucasti vydaného vyjadreni. Jednotlivé body podminek mohou
byt ve vlastnim vyjadreni upfesnény, pak plati text v konkrétnim vyjadreni.

Neni-li uvedeno jinak, vyjadfeni pozbyva platnosti:

Uplynutim doby platnosti (1 rok, neni-li ve vlastnim vyjadieni stanoveno jinak)
Zménou rozsahu vyznaceného tuzemi

Zménou stavby

Zménou Ucelu vyjadieni uvedeného v Zadosti

1. Obecné informace a pfipominky (vodovod / kanalizace, nové Fady - pfipojeni na stavajici infrastrukturu)

a.

Navrh stavby bude respektovat ,Technické standardy VAK“ které jsou zvefejnény na webovych strankach
spole¢nosti www.vakpce.cz.
Pfipojku k novému, ¢&i na zakladé stavebniho povoleni rekonstruovanému objektu, hradi investor (majitel)
v pIné vysi a zGstava v jeho viastnictvi.
Stavebnik predloZi zpracovanou projektovou dokumentaci, na zakladé které bude vydan souhlas k napojeni.
Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou odsouhlaseny pfisluSnym provozem nebo oddélenim VAK.
Vodovodni a kanalizaéni pfipojka jsou povolovény pfislusSnym stavebnim Gdfadem na zakladé vydaného
uzemniho souhlasu.
Pfed provedenim vodovodni / kanalizaéni pfipojky stavebnik vyplni Zddost ke zfizeni a predloZi podklad pro
uzavieni smlouvy na odbér vody a odvadéni odpadnich vod
Pted zahajenim praci provede VAK na zdkladé objednavky vytyceni trasy vodovodniho / kanalizaéniho potrubi
a souvisejicich zafizeni —

e provoz vodovodUl Pardubice 466 798 422 (426,424,425)

e provoz kanalizaci Pardubice 466 798 433 (431)

e provoz Prelout 466 959 113 (114)

e provoz Holice 466 920523 (492)
Stavebnik prokazatelné seznadmi pracovniky provadéjici zemni prace s vytyCenou trasou a umisténim zafizeni
ve spravé VAK a s podminkami prace v jejich blizkosti.
V pfipadé odhaleni zafizeni ve spravé VAK pfizve stavebnik pracovniky VAK ke kontrole a k odsouhlaseni
dalsich praci.
P¥i poSkozeni zafizeni ve spravé VAK je zodpovédnd osoba nebo organizace povinna tuto skutegnost
neprodlené ohlasit VAK — dispecink 720 472 454.
Dojde-li k poskozeni zafizeni ve spravé VAK, budou veskeré prace spojené s jeho opravou hrazeny investorem.
Stavba bude respektovat minimaini ochranné pédsmo (OP) vodovodu / kanalizace, které je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsi stény potrubi nebo objektu na potrubi po kazdé strané do praméru 500 mm
véetné 1,5 m a od prdméru 500 mm 2,5 m. Pfi hloubce uloZeni potrubi vétsi nez 2,0 m se Sife OP zvySujeo 1 m
po kazdé strané konstrukce potrubi. V pfipadé kanalizaénich kmenovych sbéracd, nadregionélnich a zasobnich
vodovodnich fadd je stanovena 3ife OP individudiné a bude uvedena ve vlastnim vyjadreni.
Pouzivani mechanizace bude v ochranném pasmu omezeno. Pro hutnéni mlze byt pouZit pouze staticky vélec,
beranéni nelze provadét. Umistovani konstrukei (sloupy, zaklady apod.) a vysazovéni zelené v ochranném
pasmu bude omezeno a dohodne se zplsob provedeni a opatfeni.
Kabel / plynovodni potrubi bude v misté kfizeni s vodovodem uloZen do chranicky a tato se provede v délce 1
m od vnéjsiho obrysu vodovodniho potrubi po obou stranach.
PFi soubéhu a k¥iZzeni kabelu/plynovodniho potrubi budou dodrZeny minimaini odstupové vzdalenosti
stanovené normou ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni* (CSN 73 6005).
Vodovodni / kanalizaéni a souvisejici zafizeni nebude po provedeni stavby trvale zaploceno nebo jinym
zplisobem znepfistupnéno.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.| Zelené pfedmésti, Teplého 2014, Pardubice 53002 | www.vakpce.cz, +420 466 798 414
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VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

ICO: 60108631; OR KS V HK oddil B, viozka 999, DIC CZ60108631

q. Veskeré kanalizatni poklopy a kryty Soupatek, které budou stavbou dotceny, musi byt na néklady investora
osazeny do Urovné budouci nivelety.

r. Nahydranty, kryty Soupat a kanalizaéni poklopy nesmi byt ukladan materidl z vykopu - tyto prvky musi byt po
celou dobu vystavby zabezpeceny proti poskozeni napt. pohybem stavebni mechanizace a vozidel.

s. Béhem stavby nesmi dojit k omezeni pfistupu ani pfijezdu k vodovodnimu a kanalizaénimu rozvodu a zafizeni,
jejichZ provozuschopnost nesmi byt stavbou ohroZena. Stavebni material bude uklddan mimo ochranné pédsmo
vodovodu.

t.  Vrémci stavby bude zajiSténa Ucast technika VAK pfi kontrole pfed zdsypem. Termin dohodne stavebnik s VAK
viz. kontakt shora

2. Vodovodni pfipojka - obecné a technické podminky

a. Dimenze a materiadl vodovodni pFipojky bude uveden ve vlastnim vyjadreni.

b. Jednotlivé vodovodni pfipojky budou ukonéeny vodomérnou sestavou umisténou bud'v plastové, zdéné nebo
betonové vodomé&rné 3achté (dale jen V) (pfi hranici parcely) nebo uvniti RD na pfistupném a temperovaném
misté.

c.  Vodomérnd Sachta musi byt zabezpecena proti vniknuti necistot, podzemni a povrchové vody a jeji vystrojeni
v€etné vodomeéru musi byt ochranéno proti mrazu. Ddle musi byt Sachta opatfena stupadly nebo Zebfikem a
vstup do ni opatfen lehkym poklopem.

d. Vodovodni pfipojka a nasledné vnitfni instalace nesmi byt propojena s potrubim z jiného zdroje vody, ne? je
vodovod pro vefejnou potiebu. (Zakon ¢.274/2001 Sb.,§ 11)

e. Montaz vodovodni pfipojky, dodavku materidlu a osazeni vodoméru provede na zékladé “Objednévky na
zfizeni vodovodni pfipojky” pfislusny provoz-VAK

f. Soucasné s “Objedndvkou na zfizeni vodovodni pripojky” je nutné dodat “Podklad pro uzavieni smlouvy na
odbér vody a odvadéni odpadnich vod”.

g. Veskeré vykopové prace, podsyp, obsyp, zahoz a povrchové Upravy si zajistuje a provadi investor, popf.
stavebnik na své ndklady

h. Pokud bude zfizovand vodovodni pfipojka napojena do vodomérné Sachty na omezenou dobu, projedna
odbératel s technikem VAK podminky pro nasledné prodlouzeni pfipojky a pfemisténi vodoméru z Sachty do
objektu Zadatele. Doddvku materialu a zhotoveni provede na zakladé objednavky pfisluiny provoz VAK.

i. U noveé zfizovanych pfipojek bude VAKu pfedano geodetické zaméFeni.

3. Kanalizacni pfipojka gravitacni - obecné a technické podminky

a. Dimenze a materidl kanalizaéni pfipojky bude uveden ve vlastnim vyjadreni.

b. Otvor do vefejné kanalizace bude proveden navrtanim (nikoli vybourédnim) do horni tietiny stoky, vysazena

odbocka v€etné tésniciho prvku bude osazena tak, aby nedochdzelo k pronikdni balastnich vod a pisk( do

kanalizace.

Minimalini profil kanalizaéni pfipojky je DN 150 mm.

Minimalni sklon kanalizaéni pripojky je 2%, a po celé délce plynuly a jednotny.

Na pozemku majitele bude na pfipojce vybudovana Cistici Sachta min. DN 400mm.

Prace souvisejici s napojenim kanaliza¢ni ptipojky na kanalizatni potrubi je oprévnén provadét pouze

provozovatel kanalizace, nebo jim (pfipadné vlastnikem) odsouhlasend osoba. V kazdém ptipadé musi byt

provozovatelem predem odsouhlasen zplsob a postup napojeni a pouZita technologie a material.

g. Pred provedenim hutnéného obsypu napojeni do vefejné kanalizace a &asti pripojky uloZené na vefejném
prostranstvi bude pfizvan technik VAK, ktery na zakladé prohlidky odsouhlasi napojeni pfipojky pro ugel
kolaudace stavby a nasledného zajisténi provozu ve smyslu zék.274/2001.

h. Po odborném provedeni kanalizaéni pfipojky bude vypInéna ,Prihlaska k napojeni”.

i. U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu ptedano geodetické zaméreni.

SO Qoo

4. Kanalizacni pfipojka tlakova - obecné a technické podminky

a. Domovni Eerpaci $achta (dale jen DCS) véetné rozvadéée bude umisténa pfi vstupu na parcelu. Plocha kolem
DCS bude upravena pro pFipadné zésahy a servis provozovatele. Pro &erpani bude pouzita Zerpaci technika dle
pfislunych standard( VAK.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.| Zelené pfedmésti, Teplého 2014, Pardubice 53002 | www.vakpce.cz, +420 466 798 414
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Usek vnitini splagkové kanalizace napojené na DCS bude provedena jako vodotésny min. DN 150 se sklonem
min. 2% - doporuceny materidl PP (polypropylén) nebo pinosténny PVC, musi splfiovat kruhovou tuhost min.
SN 10 kN/m”.

Do vnitini kanalizace nebudou vypoustény destové a balastni vody.

Napojeni DCS na rozvody elektrické energie se provede z vnitinich rozvodd nemovitosti.

Napojeni DCS na vytlak tlakové kanalizace bude provedeno podruinym fadem (pFipojkou) z materialu PE 100
SDR 11 s hnédym pruhem v dimenzi d 40 provedenim navrtévky nebo vysazenim odbocky.

Na podruzném tlakovém Fadu bude umistén uzavér se zemni soupravou.

Instalaci DCS, jeji technologie, elektro a ptipojeni na tlakovou kanalizaci provede odborna firma véetné
zajisténi potfebnych revizi a zkousek.

Provédéci dokumentace pfipojeni na tlakovou kanalizaci bude pfed stavbou odsouhlasena VAK a podle
potieby konzultovéna s pracovniky provozu kanalizaci.

Pfed provedenim hutné&ného obsypu napojeni do veiejné kanalizace a asti piipojky uloZené na vefejném
prostranstvi bude pfizvéan technik VAK, ktery na zékladé prohlidky odsouhlasi napojeni p¥ipojky pro uéel
kolaudace stavby a nasledného zajisténi provozu ve smyslu z4k.274/2001.

Po odborném provedeni kanaliza¢ni pfipojky bude vyplnéna , Prihldska k napojeni”.

U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu pfedano geodetické zaméfeni.

5. Legenda grafiky

VODOVODNI RAD
VODOVODNI PRIPOJKA,

GRAV. STOKA KANALIZACE NEROZLISENE

e GRAV. STOKA KANALIZACE JEDNOTNE
GRAV. STOKA KANALIZACE DESTOVE

e GRAV. STOKA KANALIZACE SPLASKOVE

== POTRUBI TLAK. KANALIZACE SPLASKOVE
PRIPOJKA KANALIZACE NEROZLISENE
PRIPOJKA KANALIZACE JEDNOTNE
PRIPOJKA KANALIZACE DESTOVE
PRIPOJKA KANALIZACE SPLASKOVE
PRIPOJKA TLAK. KANALIZACE SPLASKOVE

. ELEKTRICKE VEDENI FODZEMNI

- e = ELEKTRICKE VEDENI NADZEMNI

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.| Zelené pfedmésti, Teplého 2014, Pardubice 53002 | www.vakpce.cz, +420 466 798 414
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GridServices

PRODIN a.s.

Jiraskova 169

53002 Pardubice
nase znacka vyfizuje datum
5002190633 Pavel Gabriel 10.08.2020

Véc:
Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneg, pritah

K..-p.€.: Lazné Bohdanec

Stavebnik: Sprdva a udrzba silnic Pardubického kraje , Doubravice ¢.p. 98, 53353 Pardubice

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY :

- plynovody STL PE d 50, 63 a 90 + STL plynovodni pfipojky

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Pfi rekonstrukci komunikace pozadujeme dodrzet CSN 736005, tab. B1

- Pozadujeme, aby veskeré prace v ochranném pasmu stavajicich plynarenskych zafizeni byly provddény nejméné
400 mm nad jejich povrchem.

-V ptipadg, ze nebude mozné dodrzet kryti PZ dle CSN 73 6005, bude nutné provést prelozku téchto PZ tak, aby
bylo dosazeno pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zakonem ¢.458/2000 Sb.v platném
znéni jako prelozka plynarenského zafizeni na naklady investora.

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) v
minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani strom( a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimalné 2 m na obé
strany.

- Po odtéZenf stavajici konstrukce komunikace bude podstatné snizeno kryti stavajiciho PZ. Proto je vylou¢eno
pouziti téZké mechanizace (zejména valch s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. P¥i provadéni praci je tfeba
vénovat zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odboc¢kovy T-kus vy¢niva nad vlastni
porubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Dale je tfeba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad vlastnim potrubim PZ a
navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (tim i komunikaci).

V blizkosti plynovodu nebudou na vzdéalenost <1,0 m provadény sanace zemni plané. GridServices, s

Plynérenska 499/1
Zéabrdovice

c vevs . < vz . 5 . e . , e . 602 00 Brno
Vzdalenost vnéj3i hrany betonového zékladu stozéru VO od lice plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek T +420532221111
musi byt minimalné 500 mm. Hloubku zékladu stozéru nutno urcit tak, aby stabilita stozaru zlstala zachovana i pfi  F +420545578571
odkryti sousedniho plynarenského zafizen. E info@gridservices.cz

Pro uloZeni kabel VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005). I'C."‘;‘;’;Véig;’:e"’icem

DIC: €Z27935311

Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény od stavajiciho PZ v minimalni vzdalenosti 0,5 m od jeho okraje.

Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zadném piipadé nenarusily bezpeény provoz uvedenych
plynérenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek. Zapsan do obchodniho rejstifku:

Krajsky soud v Brné
oddil C, vlozka 57165

26.07.2007

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zékona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(i. Tento
souhlas plati pro Gzemni fizeni, fizeni o tzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, %22.'2352'\,;%‘; e chodni banka,

C(slo Gétu: 17837923
Strana 1 Kéd banky: 0300



zjednodusené tzemni fizeni, ohlaSeni, stavebni fizeni, spole¢né izemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zdjmovém tzemi se mohou nachdzet plynarenska zafizeni jinych vlastniku ¢&i spravc, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlat nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zékona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.
Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro tcely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a &innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci préace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebn/ ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisti za cinnost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede zadatel nasi zna¢ku (&islo jednaci)
uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsén protokol. Pfesné uréeni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij néklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek povazujeme za zahajeni stavebni
cinnosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist, pfipadné dalii
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pti provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného urceni uloZeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen u¢init
takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizenf a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néfadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi pferuieni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnaZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kiizeni na naklady stavebnika. V ptipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizatniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfisluina provozni oblast
(formulér a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrZeny vy3e uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek,
nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své néklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
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plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zdsypem vykopu fadné podsypény a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynédrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzévérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v&. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroj apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynérenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovéna hloubka ulozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) PFi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpeit pfipadny piejezd pfes plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim paneld v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro lizemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spolecnosti GasNet, s.r.o. je treba dale projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zakaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace pfedloZené s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dal3i stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nadi znacku - 5002190633 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spoleénosti GridServices, s.r.o., IC 279 35 311
Pavel Gabriel

Vedouci zpracovani ext. pozadavka-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavka-Cechy
+420495563464

pavel.gabriel@gasnet.cz

Pfilohy: Orientacni zakres plyndrenského zafizeni, Detailni zdkres plynarenského zatizeni, Ovéfena pfiloha zadatele,
Ovérena piiloha zadatele, Ovérena pfiloha Zadatele, Ovétena ptiloha Zadatele, Ovéfena ptiloh
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Martina.Rezaninova@prodin.cz

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE
1109940077 Jifi Krupar / 800 850 860 Pardubice / 12. 8. 2020

Vyjadfeni k zaméru stavby

Vazena pani Rezaninova,

reagujeme na Vas pozadavek, ktery se tyka zadosti o vyjadreni k projektové dokumentaci (dale
jen PD) na akci: Rekonstrukce silnice 11/211 — Lazné Bohdanec, pratah (,dale jen stavba“)

S predmétnym zamérem stavby souhlasime, poZzadujeme dodrZet nasledujici podminky:

o Podminkou k zapogeti praci je platné vyjadfeni ,Sdé&leni o existenci energetického
zafizeni v majetku spolegnosti CEZ Distribuce, a.s. v stavbou zasazeném lizemi a
dodrzeni podminek v ném uvedenych.

e Stavba se nachazi v ochranném pasmu. K stavbé byl vydan pisemny souhlas s ginnosti
a umisténim stavby v ochranném pasmu. V ném jsou stanoveny podrobnéjsi podminky
pro umisténi stavby v ochranném pasmu energetického zafizeni.

e Nadzemni vedeni nizkého napéti do 1 kV (v€etné&) neni chranéno ochrannym pasmem.
Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s PNE 33 3302. Stavbou (stavebni €innosti) nesmi dojit
ke zméné vzdalenosti nadzemniho vedeni, zejména od zemé a budov (musi byt
dodrzeny nejkrat$i povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni dle normy PNE 33 3302).
Zadna &ast podpérnych bodli nadzemniho vedeni nesmi zasahovat do prostoru nad
komunikaci az do vy8ky: 6 m — u silnice I. a Il lll. tfidy, mistnich a u€elovych
komunikaci, 5 m — u cyklistickych stezek a chodnik(i. Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi
dojit k naruseni stability podpérnych bodu vedeni. V prostoru podpérnych bodt
nadzemnich vedeni nesmi dojit k odtézeni zeminy, popf. k navrSeni zeminy. Pod
nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skiadka materialu ¢i zeminy. Stavbou,
zejména oplocenim, nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k nadzemnimu vedeni nizkého
napéti. V dobé vystavby a po jejim dokon&eni musi byt pro pracovniky a vozidla spol.
CEZ Distribuce, a.s., zajistén pfistup k zafizeni distribuéni soustavy.

Informace o existenci siti a rozsahu ochranného pasma (o pfiblizném prabéhu tras pribéhu siti
a poloze zafizeni) spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. a CEZ ICT Services, a. s. ziskate

na webové aplikaci na adrese https:/geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/ kterd umoznuje
ziskat pfistup k datim spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., a CEZ ICT Services, a. s..

Korespondenéni adresa: Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spolegnosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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Pro povoleni €innosti v ochranném pasmu Vam posilame formular Zadosti o odsouhlaseni
€innosti a umisténi stavby v ochranném pasmu. Pokud jesté souhlas s Cinnosti a umist&nim
stavby nemate ani jste o né&j nezadali, zaslete nam vyplnény formular spolu s PD k
odsouhlaseni na adresu CEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plze#, pfip. na e-
mailovou adresu: info@cezdistribuce.cz nebo predejte osobné na kterémkoli kontaktnim misté.

Platnost tohoto vyjadfeni je 1 rok.

S pozdravem

/\,/

/.
// ¢

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

e i

Korespondengni adresa: Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole&nosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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o DISTRIBUCE
PRODIN, a. s.
Martina Rezaninova
Jirdskova 169
530 02 HRADEC KRALOVE
Ceska republika
VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MiSTO ODESLANI / DNE

1109940434 Ladislav BlaZek / 800 850 860 Pardubice / 27. 7. 2020

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢éinnosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni

Vazena pani Rezaninova,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi Zadost, ve které nas Zzadate o vydani stanoviska k
umisténi stavby a k provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v nasem
majetku.

Nazev stavby: Rekonstrukce silnice /211 Lazné Bohdaneé, priatah

Souvisejici ¢innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:

Typ zafizeni:  Nadzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN
El. stanice

Sdélujeme Vam, ze udélujeme souhlas s umistnénim uvedené stavby a s provadénim &innosti
zasahujici do ochranného pasma predmétného el. zafizeni.

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrZeni hasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém
uzemi.

Informace o existenci siti (o pfibliZném prubéhu tras prabéhu siti a poloze zafizeni)
spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. a CEZ ICT Services, a. s. ziskate na webové aplikaci
na adrese htips:/qgeoportal.cezdistribuce.cz/qeoportal/ kterd umoZzriuje ziskat pristup k
datim spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., a CEZ ICT Services, a. s.

2. Podminkou pro zahdjeni ¢innosti v ochranném pasmu je vytyéeni podzemnich vedeni
prostiednictvim Zakaznické linky 800 850 860.

3. Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenéni adresa: Pizef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spolegnosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a
PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém uspoiadani siti
technického vybaveni.

4.  Stavbou nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k zafizeni distribu¢ni soustavy. V dobé
vystavby a po jejim dokon€eni musi byt pro pracovniky a vozidla
spol. CEZ Distribuce, a.s., zaji$tén pfistup k zafizeni distribuéni soustavy. Umist&nim
stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu pracovnik(i nami povéienych firem k nasemu
zafizeni.
Pfistup k zafizeni distribuéni soustavy pozadujeme zajistit nasledujicim zplisobem:

¢ Podél nadzemniho vedeni VN bude zajistén volny prijezdny pruh pozemka, popf.
k jednotlivym podpérnym bodiim vedeni (slouptim) bude zaji$tén volny prijezdny
pruh pozemk( (musi byt umozZnén vjezd nakladnich vozidel).

o Kel. stanicim bude zaji$tén volny prijezdny pruh pozemkd (musi byt umoznén
vjezd nakladnich vozidel).

¢ K podzemnimu vedeni a kabelovym skfinim bude zaji§tén pristup.

V ochranném pasmu je podle §46 Ochranna pasma, Zakona ¢. 458/2000 Sh. (v platném
znéni) zakazéano provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné
znesnadriovaly pristup k zafizeni distribuc¢ni soustavy (zejména zfizovat oploceni, které
by znemoznilo jeho obsluhu).

5. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty nebudou umistény blize nez 4
metry od svislé roviny vedené po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni (od krajnich vodi¢l nadzemniho vedeni VN). Soutasné zadna &ast téchto
objektl nebude umisténa blize nez 5 metri od vodi¢t vedeni (pfiméa vzdalenost k vodi¢am
vedeni VN).

6. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty nebudou umistény blize nez 7
metr( od konstrukci nebo vnéjsiho plasté el. stanic (ve véech smérech).

7. Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty nebudou umistény blize nez 0,5
metru od podzemniho vedeni.

8.  Sdélovaci vedeni a ostatni (cizi) silova vedeni s napétim do 45 kV nebudou umistény blize
nez 4 metry od svislé roviny krajnich vodic¢i nadzemniho vedeni VN (soubé&h). KfiZeni s
venkovnim elektrickym vedenim VN — trasa sdélovacich vedeni a ostatni silovych vedeni s
napétim do 45 kV nebude umisténa blize nez 4 metry od nejblizsiho télesa stoZaru nebo
sloupu.

9. Sdélovaci vedeni a ostatni (cizi) silova vedeni s napétim do 45 kV blize nez 2 metry od
konstrukci el. stanic.

10. Silnice, mistni a u€elové silni¢ni komunikace, parkovi§té, cyklistické stezky nebudou
umistény bliZze nez 0,5 metru od trasy podzemnich vedeni (soubé&h). Kfizeni (kolmé
kfiZzeni) bude provedeno dle CSN 73 6005.

11.  Silnice, mistni a uCelové komunikace, cyklistické stezky, chodniky, nebudou umistény
blize nez 1 metr od staveb a konstrukci el. stanic.

12. Chodniky a mistni komunikace (soubé&h) nebudou umistény blize nez 2 metry od svisié
roviny vedené po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedeni (od krajnich vodic¢t VN). KfiZzeni bude provedeno dle PNE 33 3301.

Korespondenéni adresa: Plze, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidio spole¢nosti: D&¢in, Dégin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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Parkovisté nebudou realizovana pod nadzemnim vedenim, resp. parkovaci stani vozidel
nebude umisténo blize nez 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni (od krajnich vodié VN).

Parkovisté nebudou umistény blize nez 2 metry od staveb a konstrukci el. stanic.
Parkovanim vozidel nesmi byt znemoZznén pfistup pro pracovniky a vozidla spol. CEZ
Distribuce, a.s., k el. stanicim (musi byt umoZnéno otevirani vstupnich dvefi a rozvadésa
el. stanice).

StoZary osvétleni (svitidla VO), popt. stoZzary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho znaceni vysky max. 3 metry nebudou umistény blize nez 3 metry od svislé
roviny krajnich vodi¢( nadzemniho vedeni VN (méfeno kolmo na vedeni).

StoZary osvétleni (svitidla VO), popt. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho znageni vy8ky nad 3 metry nebudou umistény blize nez 4 metry od svislé
roviny krajnich vodi€¢li nadzemniho vedeni VN (méfeno kolmo na vedeni). Souéasné& musi
byt zachovéna min. vzdalenost 1m od Zivych ¢asti pfi pfipadném padu stoZaru.

StoZary osveétleni (svitidla VO), popf. stozary mistniho rozhlasu, reklam budou umistény
mimo ochranné pasmo el. stanic.

Stozary osvétleni (svitidla VO), popt. stozary mistniho rozhlasu, reklam a svislého
dopravniho zna€eni nebudou umistény blize nez 0,5 metru od podzemnich vedeni.

Podpérné body nadzemniho vedeni nesmi byt umistény na silniénim pozemku (v silniéni
komunikaci). Zadna &ast podpérnych bodli nadzemniho vedeni nesmi zasahovat do
prostoru nad komunikaci az do vysky: 6,0 m — u silnice I. a Il tfidy, 5,6 m — u silnic Ill.
tfidy, mistnich a ucelovych komunikaci, 5,0 m — u cyklistickych stezek a chodnika.

Parkovisté nebudou realizovana nad trasou podzemnich vedeni (parkovaci stani vozidel
nebude umisténo blize nez 0,5 metru od trasy kabel().

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit ke zméné vysky nadzemniho vedeni od zemé,
resp. musi byt dodrzeny nejkrat$i povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni od zemé a
pozemnich komunikaci, dle normy PNE 33 3301.

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability podpérnych bodd vedeni.

Stavbou (stavebni €innosti) nesmi dojit k naruseni stability kabelovych skfini (pilifa). Pfed
jisticimi skfinémi musi byt zajistén volny manipulaéni prostor alespoii 1m. Spodni hrana
jisticich skfini nebude nize nez 0,6m nad definitivné upravenym terénem.

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit k naruseni stability el. stanic.

V prostoru komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch provede stavebnik mechanickou
ochranu stavajicich podzemnich vedeni (kabely uloZit do kabelovych chraniek), pfi
dodrzeni CSN 73 6005.

Pod nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skladka materialu &i zeminy.

Nad trasou podzemnich vedeni nesmi byt realizovana skladka materialu ¢i zeminy.

V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi byt realizovana skladka materialu &i
zeminy.

V prostoru podpérnych bodd nadzemnich vedeni nesmi dojit k odtézeni zeminy, popf. k
navrdeni zeminy.

V prostoru ochranného pasma el. stanic nesmi dojit k odtézeni zeminy, popf. k navreni
zeminy.

Korespondenéni adresa: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | 1C: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spolegnosti: D&&in, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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31. 'V prostoru ochranného pasma podzemniho vedeni nesmi dojit k trvalému odtéZeni
zeminy, popf. k navr§eni zeminy. V pfipadé zmény nivelety terénu poZzadujeme, aby
stavebnik zajistil min. kryti kabelovych vedeni dle CSN 73 6005.

32. Pfirealizaci stavby nesmi dojit v Zadném pfipadé k nebezpeénému pfiblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanismi a strojli k zivym ¢astem pod napétim, tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodi¢i vn a 3 m od vodiél vvn (dle PNE 330000-6), pokud
neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném pfedpisu (napf. CSN ISO 12480-1). V pripadé, ze
nebude mozZné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti piedmétného
vedeni.

33. Ochranné pasmo vedeni vn bude po celou dobu stavby oznaéeno vystraznou ceduli
,POZOR — ochranné pasmo vedeni vn“ z obou stran mozného vjezdu do tohoto pasma.

34. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpegi, které hrozi
pfi nedodrzeni bezpecnostnich predpisd.

35. S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost
nebezpeénych vlivi od elektrického zafizeni. Opatieni proti témto vliviim je na strané
zhotovitele vySe uvedené stavby. CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme Zadnou zodpovédnost
za pfipadné Skody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havérie
elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse uvedenych
podminek.

36. Na podpérnych bodech nadzemniho vedeni nesmi byt umisténo Zadné dopravni znageni
nebo reklama.

37. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu.

38. Jakakoliv poskozeni nebo mimoiadné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860.

39. Tento souhlas se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a. s.,
Telco Pro Services, a. s.

40. V pfipadé souhlasu se stavbou umisté&nou na nemovitostech CEZ Distribuce a vydanim
pfislusnych povoleni od stavebniho tfadu je Zadatel povinen vyporadat uZivaci vztah
k dotéenym nemovitostem a to pied zapocetim stavby.

Nadzemni vedeni nizkého napéti do 1 kV (v¢etné) neni chranéno ochrannym pasmem.
Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s PNE 33 3302. Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit ke
zméné vzdalenosti nadzemniho vedeni, zejména od zemé a budov (musi byt dodrzeny
nejkrat8i povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni dle normy PNE 33 3302).

Zéadna &ast podpérnych bodi nadzemniho vedeni nesmi zasahovat do prostoru nad komunikaci
az do vysky: 6 m — u silnice I. a Il tfidy, 5,6 m — u silnic IlI. tfidy, mistnich a G&elovych
komunikaci, 5 m — u cyklistickych stezek a chodniku.

Stavbou (stavebni €innosti) nesmi dojit k naru$eni stability podpérnych bodl vedeni. V prostoru
podpérnych bodd nadzemnich vedeni nesmi dojit k odtézeni zeminy, popf. k navréeni zeminy.
Pod nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skladka materialu ¢i zeminy. Stavbou, zejména
oplocenim, nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k nadzemnimu vedeni nizkého napéti. V dobé
vystavby a po jejim dokon&eni musi byt pro pracovniky a vozidla spol. CEZ Distribuce, a.s.,
zajistén pfistup k zafizeni distribuéni soustavy.

Na podpérnych bodech nadzemniho vedeni nesmi byt umisténo Zadné dopravni znaéeni nebo
reklama.

Korespondenéni adresa: Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole&nosti: D&&in, D&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02

Chrénéné
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= DISTRIBUCE

Souhlas s provadénim &innosti souvisejicich se zfizenim (vystavbou) vyse uvedené stavby
kon¢i dnem vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené
v tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribu¢ni soustavy" nejsou dodrzeny. Pokud zji$téné nedostatky nebyly odstranény ani

na zékladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo
do plvodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a
netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Zdenék Jirout
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Priloha:
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech

Korespondenéni adresa: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
Sidlo spole&nosti: D&cin, D&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

QOchranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV v¢. a vedeni fidici, méfici a zabezpedovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. & zakona €. 458/2000 Sb., ¢ podminkach podnikani a o vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zékon), ve znéni pozdéjsich predpisii, a ini
1 metr po obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad
110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zdkona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vliastnika iéchto zafizeni stavby ¢ umistovat konstrukce a jina pedabné
zafizeni, jakoZ i uskladfovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

¢) provadét Cinnosti, kieré by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témio
zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pésma podzemniho vedeni, je tieba

pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11

energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tieba
dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyeni podzemniho zatizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové préce do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucné.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Néavrh a provadéni zemniho télesa pozernnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vliddy ¢. 591/2006 Sb., blizich minimélnich
pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.

4. Mista kiizeni a soubéhy ostatnich zatizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a
provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN EN 50423-3, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavaiel praci musi oznamit pfisludnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci minimalné
3 pracovni dny pfedem.

6. Pfipotiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je
tfeba po dohodé s viastnikem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim je mozné pouze se souhlasem viastnika. Odkryté zafizeni
site pro elekironickou komunikaci véetné ochranné trubky (HDPE apod.) musi byt fadné zabezpedeno pii
praci i proti poskozeni nepovolanou osobou.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlasinika kabelu / ochranné trubky vyzvén ke kontrole
ulozeni. Pokud toto organizace provadeéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni
soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfizahozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséna, kabely zapiskovény a provedeno kryti proti
mechanickému podkozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podlozeny
ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZzenim musi byt fadné upéchovéna. Pro zavéseni kabelu
nebude pouzito sousednich kabell nebo potrubi. Kabelové spojky budou uloZeny vodorovné na mastku.
Pfi praci s vysazovanim a podkladanim kabeld stavebnik véas vyzve pfitomnosti pracovnika povéieného
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakézano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamzité nahlageno na bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 860, které je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlé$eno prislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni scustavy nesouhlasi s vyhldgenim ochranného
pasma novych rozvodi, které jsou budovény, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zékladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno pfisludnym stavebnim Ufadem nebo nahlaseno
Energetickému regulagnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu prislusného ustanoveni energetického zékona
spocivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zékona.

Pozn.. Uvedené pravni i technické niormy jsou uvazovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pésmo nadzemniho vedeni distribuéni soustavy podle § 46 odst. 3 zékona ¢&. 458/2000 Shb.,

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakond
(energeticky zékon), je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni

ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapétinad 1kV ado 35 kV véetné

- pro vodice bez izolace 7 metrt (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994,
vyjma lesnich prisek(, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(),

- pro vodiCe s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zévésna kabelova vedeni 1 metr;

b) unapétinad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodice bez izolace 12 metril (resp. 15 metrQ u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metr(;

¢) u zafizeni viastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 metr od krajniho vedeni.

Poznémka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chrénéno ochrannym pasmem. PTi ¢innostech
provadénych v jeho blizkosti (préce v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 8 energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlasinika téchto zafizenf stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobné zafizeni,
jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni préce,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo chrozit
Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét cinnosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rGst porosty nad vygku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba poZéadat
o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického
z&kona.

V ochrannych pasmech nadzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci
je treba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elekirického vedeni se nesmi osoby, pfedméty, prostiedky nemaijici
povahu jefabu pfiblizit k Zivym ¢astem vodicl vysokého napéii blize nez 2 metry a u vodicd velmi
vysokého napéti blize nez 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud nerif vétsi vzdalenost stanovena v jiném
predpisu (napf. CSN ISO 12480-1).

2. Jefaby ajim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich ¢ésti
mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymréténi lana.

3. Je zakézano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

4. Je zakazano, provadét vegkeré pozemni préce, pfi kterych by byla narusena stabilita pedpé&rnych bodt
(sloupll nebo stozar).

5. Je zakazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary elektrického
vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka, s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat pfislugny provozni Gtvar provozovatele
distribuéni soustavy o daldi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., vypnuti a zaji$téni zafizeni, zaizolovani Zivych ¢asti apod.), pokud nejsou
tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimalné
2 mésice pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téZ pozadat
o zaizolovani ¢asti vedeni.

9. Stavba bude situovana tak, aby kazda jeji cast véetné docasnych zafizeni byla vzdalena nejméné
1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou kemunikaci.

10. Do vzdalenosti 1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci nebudou pouzivény
mechanismy ohrozujicl provoz zafizeni, skladovan materiél, zemina, provadény postfiky nebo jina &innost,
které by mohla ohrozit provoz zafizeni nebo jiného zafizeni souvisejiciho s nadzemni siti pro
elektronickou komunikaci.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe$eno pfisluénym stavebnim Gfadem nebo nahlageno
Energetickému regulaénimu Ofadu jako spravni delikt ve smiyslu pfislusného ustanoveni energetického
zékona, spocivajici v poruseni zékazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené pravni i technické normy jsou uvazovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonl (energeticky
zékon), a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovéch 20 metrd od oploceni
nebo od vnéjéiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elekirickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s prevodem napéti
z Grovné nad 1 kV a mendi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéj&i hrany plidorysu
stanice ve vdech smérech,

¢) ukompakinich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na troven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve véech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zdkona zakazéano:

1. zfizavat bez souhlasu viasinika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jina podobné zafizeni,
jakoz i uskladriovat hoflavé a vybuéné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
zivot, zdravi ¢ majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst. 8 a 11 energetického
zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je déale zakdzano provadeét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpe€nosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace chrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz podminky pro €innosti v ochranrych pdsmech podzemniho vedeni),

6. skladovat ¢i umistovat pfedméty branici pfistupu do elekirické stanice nebo k rozvadécim vysokého nebo
nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fegeno pfislu§nym stavebnim ufadem nebo nahlaseno
Energetickému regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pifsluéného ustanoveni energetického zékona
spocivajici v porudeni zédkazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakoria.

Pozn.: Uvedené pravni normy jsou uvazovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NEBO BEZPROSTREDNI
BLiZKOSTI ZARIZENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Ochranné pésmo zafizeni technické infrastruktury ¢ini 1 metr po cbou stranach od potrubi nebo kabelu.

V achranném pasmu zafizeni technické infrastruktury je zakézano bez souhlasu spolecnosti

CEZ Distribuce, a. s., provadét &innosti, které by mohly ohrozit vodarenskeé, plynérenské, kanalizacni
nebo jiné zafizeni technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpecnost provozu. Pfi provadéni
veskerych ¢innosti v ochranném pasmu i mimo né nesmi dojit k poskozeni téchto zafizeni.

V projektech v bezprostiedni blizkosti zafizeni technické infrastruktury je nutno dodrZet vzajemné
vzdalenosti inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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ELEKTRARNY OPATOVICE

Vase znacka:

Nase znaéka: 202 - 20 PRODIN a.s.
Martina Rezaninova

Vyfizuje: Harvalik Pavel Jiraskova 169,

Telefon: +420 466 843 814 530 02 Pardubice

Mobil: +420 724 010 425

E-mail: pharvalik@eop.cz

Datum: 23.07.2020

vyjadreni k existenci siti nebo zafizeni v majetku EOP a.s.

Nazev stavby Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneg,
prltah.

Projektant Ing. Michal Horny$

PredloZzena &ast A B prQvodni a souhrnna zprava, C1 situacni

vykres S§irSich vztah, C3 koordina¢ni situace,
D1.1.2.3 situace C, D1.1.4 vzorové pii¢né fezy,
D1.3.2. situace SO 111, D1.3.3. vzorové pfi¢né

fezy
Cislo projektu 3110-18-150
Datum zpracovani 01/2019
Stupen projektu DSP + PDPS
Investor SUS Pardubického kraje
Cislo vyjadieni EOP: 202 - 20

K vy$e uvedené projektové dokumentaci uvadime:
V rozsahu uvedenych praci rekonstrukce silnice 1/36 potazmo /211 dojde ke styku se zafizenim
v majetku Elektrarny Opatovice a.s. (dale jen EOP). V pfedloZzené dokumentaci je zakreslena osa

vedeni:
- horkovodni kanal

Digitalni data siti EOP neposkytujeme, mlZete si o né zaZadat za poplatek u Ing. Lubomira Pecky odbor
hlavniho architekta lubomir.pecka@mmp.cz

Pfi realizaci uvedené stavby je nutno dodrzet nasledujici podminky:
e Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen respektovat ochranné pasmo
rozvodného tepelného zafizeni dle zakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni, § 87.
e P¥i provadéni praci v ochranném pasmu nesmi dojit k ohroZeni zafizeni v majetku EOP, jeho
spolehlivosti a bezpe¢nosti provozu. Ochranné pasmo rozvodného tepelného zafizeni Cini
2,5 m od kraje vedeni.



Pfed zahajenim zemnich praci v blizkosti uvedenych podzemnich siti je nutné tyto sité
nechat vytyCit — vyty€eni je nutné objednat nejméné 3 pracovni dny pfedem

pisemné na pharvalik@eop.cz. Pro upfesnéni polohy a hloubky uloZeni rozvodného
tepelného zafizeni doporu€ujeme ovéfit jeho polohu kopanou sondou.

e Pracovnici, ktefi budou provadét zemni prace, musi byt prokazateln& seznameni s polohou
siti v majetku EOP. Zemni prace do vzdalenosti 1 m od zafizeni musi byt provadény
ruéné. Nesmi dojit k ohroZeni zafizeni v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpe&nosti
provozu.

V piipadé kfizeni a soub&hu musi byt vzhledem k stavajicimu energetickému zafizeni EOP
dodrzeny minimaini vzdalenosti v souladu s CSN 73 6005. Kfizeni inzenyrskych siti provadét
zasadné kolmo na zafizeni EOP. V misté kfizeni ulozit vedeni na naklady investora do
chranicky (napf. KOPOFLEX). Provedeni kfizeni protlakem, musi byt provedeno pisemné&
schvalenym zpusobem EOP pfed zahajenim. Provedeni kfizeni musi pfed zakrytim
zkontrolovat zastupce EOP (technik SZT 724 010 425). O povoleni kfizeni a provedené
kontrole bude sepsan zapis do stavebniho deniku.

Musi zistat zachovany pfistup k rozvodnému tepelnému zafizeni v majetku EOP. Veskeré
stavby nebo zafizeni pfimo umisténé na rozvodném tepelném zafizeni musi byt snadno
demontovatelné. Pfipadnou demontaZ pfed planovanou rekonstrukci provede na vyzvani
EOP vilastnik nemovitosti. V pfipadé havarie zajisti demontd? EOP, naklady na tuto
demontaz néasledné prefakturuje viastnikovi nemovitosti.

e Pred zahozem vykopu musi byt pfizvan zastupce EOP, ktery toto vyjadfeni vydal. Ten zajisti
provedeni kontroly, zda nedos$lo béhem zemnich praci k viditelnému poskozeni uvedeného
zafizeni. O provedené kontrole bude sepséan zapis.

Dojde-li v souvislosti s ¢innosti stavebnika k poSkozeni zafizeni v majetku EOP, je stavebnik
povinen neprodlené informovat dispecera EOP na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009.
Nebudou-li dodrzeny podminky poZadované v tomto vyjadieni, bude stavebni &innost, pfip.
Upravy terénu, provadéné tfetimi osobami v ochranném pasmu zafizeni dle Zakona 458/2000
Sb. v platném znéni povaZovana za ¢innost vykonavanou bez souhlasu majitele zafizeni.
V pfipadé vzniku $kody v disledku poruseni téchto podminek bude vinik povinen uhradit
provozovateli zafizeni veskeré vzniklé $kody.

Toto vyjadreni plati jen pro dokumentaci, ktera byla Zadatelem predloZzena a pro rozsah praci na ni
vyznacené. Po dokonceni dal$iho stupné projektové dokumentace nebo provedeni zmén poZaduje EOP
predloZit k opétovnému odsouhlaseni. Platnost tohoto vyjadieni je 6 mésict od data vydani.

Elektrarny Opatovice a.s.
distribuce tepla {3)
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2

Elektrarny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, v oddilu B., vioZce 584.

Telefon: *466 843 111, *467 043 111 1CO: 28800621 Bankovni spojeni:
Fax: *466 536 030 DIC: CZ28800621 KB Pardubice 3607561/0100
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VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACH
spoleénosti CETIN a.s.
(,,Vyjadreni*)
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spole¢nosti CETIN a.s.
(,,VSeobecné podminky ochrany SEK*)
toto Vyjadieni a V8eobecné podminky ochrany SEK je vydané dle ustanoveni § 101 zakona &. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon(l, v G&inném znéni (,Zakon o
elektronickych komunikacich®), a dle ustanoveni § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a

stavebnim Fadu, v 4€inném znéni (,Stavebni zakon“), a dle piislusnych ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v u¢inném znéni (,Ob&ansky zakonik")

Cislo jednaci: 706205/20 Cislo zadosti: 0120 850 943 (,,Zadost”)
Nazev akce (,Stavba“) | Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneg, pritah
Ddvod vydani Vyjadieni (,Davod vyjadieni*) ’ Stavebni fizeni
Zadatel PRODIN a.s.
Stavebnik Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, 98, Pardubice, 53353
Okres Pardubice
Zajmové tizemi| Obec Lazné Bohdane¢
Kat. izemi / €. parcely Lazné Bohdanec
Platnost Vyjadreni 23.7. 2022 (,,Den konce platnosti Vyjadieni*)

Zadatel Zadosti urgil a vyznagil Zajmové Gzemi, jakoz i uréil Divod Vyjadieni.
Na zakladé uréeni a vyznageni Zajmového uzemi Zadatelem a na zakladé uréeni Divodu Vyjadieni
vydava spolec¢nost CETIN a.s. nasledujici Vyjadreni:

Dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK*) spole¢nosti CETIN a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém lzemi se vyskytuje SEK spole¢nosti CETIN
a.s.;

(I Spolecnost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (lll) tohoto Vyjadreni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Gzemi vyznadeném v Zadosti, proved|
Stavbu a/nebo &innosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho
zakona;

(Il) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto niZze uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznagen ve
V8eobecnych podminkach ochrany SEK

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeti, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 706205/20 Cislo zadosti: 0120 850 943

* Nutno respektovat VSeobecné podminky ochrany SEK v plném rozsahu, s ddrazem na

vytyéeni a ochranu stavajicich komunikaénich vedeni, nutné dodrzeni CSN 73 6005
(Prostoroveé usporadani siti technického vybaveni) a nezbytnou kontrolu odkrytych
komunikacnich kabell pfed zahozem.
V pfipadé kolizni situace projednejte na misté samém s pracovnikem spole¢nosti CETIN a.s.
pfislusna ochranna opatfeni s tim, ze ke kolauda¢nimu souhlasu stavby bude doloZen
souhlasny zapis o kontrole ochranéni komunikaénich siti, potvrzeny spole¢nosti CETIN a.s. -
kontaktni osoba: p. Benisek ? adam.benisek@cetin.cz; 775 108 566.

+ Nad kabelovou trasou neukladejte podélné obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.

* Vykopové prace v blizkosti sloupl nadzemniho vedeni SEK provadéijte v takové vzdalenosti a
takovym zplsobem, aby nedoslo k jakémukoliv naruseni & ohroZeni jejich stability.; a

(i) Fidit se V8eobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadrent;

(IV) Pro pfipad, Ze bude nezbytné preloZzeni SEK, zajisti vzdy takové pfelozeni SEK jeji vlastnik,
spolec¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veskeré naklady
na nezbytné upravy dotéeného Useku SEK, a to na urovni stavajicino technického feseni;

(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzaviit se
spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci pfekladky SEK.

Vyjéadreni je platné pouze pro Zajmové uzemi urené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro Divod

Vyjadieni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadreni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadfeni, ii) zménou rozsahu Zajmového tzemi &i
zménou Divodu Vyjadreni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti
stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skuteénosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdrive.

Spolegnost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadateli pro Zadatelem uréené a vyznagené
Zajmoveé uzemi veskeré informace o SEK dostupné spole¢nosti CETIN a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spole¢nosti CETIN a.s. mlzZe v nékterych pfipadech dochazet ke zpracovani Vasich osobnich
Udaju. Ke zpracovani Vasich osobnich udaji dochazi vzdy v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.
Konkretni zasady a podminky zpracovani osobnich tdaji spole¢nosti CETIN a.s. jsou dostupné na
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V pfipadé dotazll k Viyjadreni kontaktujte prosim asistenéni linku 238 461 111.
Pfilohami Vyjadfeni jsou:
- VSeobecné podminky ochrany SEK

- Informace k vytyceni SEK ve viastnictvi spolec¢nosti CETIN a.s.
- Situaéni vykres (obsahuje Zgjmové tzemi uréené a vyznacené Zadatelem a vyrezy tcéelové mapy

Vol

CETIN a.s.

Ceskomoravska 2510/19, Libeft
190 00 Praha 9

DIC: €Z04084063

102

Vyjadreni vydala spole¢nost CETIN a.s. dne: 23. 7. 2020.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libesi, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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islo jednaci: 706205/20

Cislo zadosti: 0120 850 943

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti CETIN a.s.

PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,VPOSEK") tvofi soutast Vyjadreni (jak je tento pojem
definovan nize v ¢élanku 2 VPOSEK).

V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost
ustanoveni Vyjadreni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

DEFINICE

Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny
velkym pismenem, maji nasledujici vyznam, neni-li témito VPOSEK
a/nebo Pfislusnymi poZadavky stanoveno vyslovné jinak:

,CETIN“ znamena CETIN as. se sidlem Ceskomoravska 2510/19,
Libefi, 190 00 Praha 9, ICO: 04084063, zapsana v obchodnim rejstfiku
vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623;

.Den" je kalendarni den;

,Kabelovod" podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a
kabelovych komor, slouzici k zatahovani kabeli a ochrannych trubek;
,Ob¢ansky zakonik" znamena zakon ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v G€inném znéni;

,POS" je zaméstnanec spolecnosti CETIN, povéfeny ochranou sité,
Adam Benisek, tel.: 775 108 566, e-mail: adam.benisek@cetin.cz;
,Pracovni den“ znamena Den, kromé soboty, nedéle, a statnich svatku
a ostatnich svatkl ve smyslu zakona ¢&. 245/2000 Sb., o statnich
svatcich, o vyznamnych dnech a o dnech pracovniho klidu, v G¢inném
znéni;

JPrislusné pozadavky’ znamend jakykoli a kazdy pfislusny pravni
pfredpis, v&. technickych norem, nebo normativni pravni akt verejné
spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo
licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;

,Prekladka“ je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve
vlastnictvi CETIN nebo pfemisténi zafizeni SEK ve viastnictvi CETIN;
Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti
CETIN veskeré naklady na nezbytné upravy dotéeného Useku SEK, a
to na drovni stavajiciho technického feseni;

LSEK" je sit elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

,Stavba“ je stavba a/nebo Cinnosti ve vztahu, k niz bylo vydano
Vyjadfeni, a je provadéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s
Prislusnymi pozadavky, povolena pfislusnym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zakona;

,Stavebnik" je osoba takto oznacena ve Vyjadreni;

.Stavebni zakon" je zakon ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu;

JVyjadreni* je vyjadieni o existenci sité¢ elektronickych komunikaci
vydané spoleénosti CETIN dne 23. 7. 2020 pod &.j 706205/20;
,Zajmové Gzemi" je Gzemi oznatené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v
Zadosti;

,Situaéni vykres® je vykres, ktery je pfilohou Vyjadfeni a obsahuje
Zajmové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyiezy
ucelové mapy SEK;

.Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon &. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, v G¢inném znéni;

~Zadatel" je osoba takto oznaena ve Vyjadreni.

,Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o
vydani Vyjadreni.

3.

®

(i)

(iii)

(iv)

v

(vi)

@

(i)

(iii)

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a u¢inné Dnem odeslani Vyjadreni na i)
adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v
Zadosti nebo i) adresu pro doru€eni prostfednictvim postovni
pfepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO
ZADATELE

Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, e SEK je vefejné
prospésnym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
PFislusnymi pozadavky.

SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a)
ustanovenim § 102 Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b)
pravnimi pfedpisy Uu€innymi prfed Zakonem o elektronickych
komunikacich, neni-li PfisluSnymi poZadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba, je povinen pfi
provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a
projektovani staveb, fidit se Pfislu§nymi poZadavky, spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen uginit
veSkerd nezbytna opatfeni vyZadovana Prfislu$nymi pozadavky k
ochrané SEK pred poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma
Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
uzemi.

Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi tdaji v Situaénim vykresu, ktery
je pfilohou Vyjadieni a skute¢nym stavem, je Stavebnik a/nebo
Zadatel povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji Den nasledujici
po zjisténi takové skutecnosti, zjistény rozpor oznamit POS.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé
poskozeni ¢&i kradez SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po
zjisténi takoveé skute€nosti, oznamit takovou skute¢nost dohledovému
centru spolecnosti CETIN na telefonni &islo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba na
spolecnosti CETIN pozadovat, aby se jako l&astnik spravniho fizeni,
pro jehoz ucely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén
kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

Pfi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova
dokumentace Stavby (i) zohledfiovala veskeré poZadavky na ochranu
SEK vyplyvajici z PrisluSnych poZadavki, zejména ze Zaékona o
elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona, (ii) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii)
umozZiovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové
projektové dokumentace byla spole¢nost CETIN, jako vlastnik SEK
schopna bez jakykoliv omezeni a prekazek provozovat SEK, provadét
udrzbu a opravy SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden
z pozadavkl dle predchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by
mohlo zpisobit, Ze nebude napInén néktery, byt i jeden z pozadavkd
dle pfedchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.

Pfi projektovani Stavby, kterd se nachazi nebo je u ni zamysleno, Ze
se bude nachazet v ochranném pasmu radiovych tras spole&nosti
CETIN a prekracuje vy$ku 15 m nad zemskym povrchem, a to v&etné
docasnych objektli zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za u&elem ziskani
konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras
spole€nosti CETIN a pro uréeni, zda Stavba vyvolad Prekladku.
Ochranné pasmo radiovych tras v $ifi 50m je zakresleno do situa&niho
vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadreni.

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleé&nosti CETIN a.s.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libef, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
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(iv)

v)

(vi)

(vii)

(i)

(i)

(iii)

(iv)
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Cislo jednaci: 706205/20

Pokud se v Zajmovém Uzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve
vlastnictvi spole¢nosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod pism (i)
tohoto ¢lanku 5, pficemz plati, ze Stavebnik vyvold Prekladku v
pfipadech uvedenych pod pism (ii) tohoto ¢lanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a)
zafizeni silovych elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b)
trakénich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni rusivych vlivii na SEK,
zpracovat ochranna opatfeni, to vSe dle a v souladu s Pfislu§nymi
pozadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dnu pred
podanim Zzadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k
umisténi Stavby dle Stavebniho zakona predat POS vypodet &i
posouzeni rusivych vlivi na SEK a zpracovana ochranna opatieni.
Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je
Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapolne se
zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS a
projednat s POS (a) veskeré piipady, kdy trajektorie podvrtli a
protlaki budou vedeny ve vzdalenosti mensi, neZz je 1,5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by
mohly byt vedeny v Grovni & pod Urovni Kabelovodu nebo kabelové
komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu,
ve vzdalenosti mensi, nez jsou 2 m nebo kfiZi-li Stavba Kabelovod ve
vzdalenosti mensi, nez je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
je Stavebnik povinen pfedlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby v
pricnych fezech, pficemz do pficného fezu je Stavebnik rovnéz
povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke
Stavbé povinen vytyCit trasu SEK na terénu dle Pfislusnych
pozadavk( a dle Stavebniho zakona. S vytyenou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by
mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pfipadé poruseni
této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spoleénosti CETIN za
naklady a Skody, které porusenim této povinnosti spole¢nosti CETIN
vzniknou a je povinen je spoleénosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke
Stavbé je Stavebnik povinen oznamit spole€nosti CETIN, ze zahaji
prace ¢&i c&innosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné oznameni dle
predchozi véty zasle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a
bude obsahovat minimainé &islo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpedit a zajistit SEK proti mechanickému
poskozeni, a to zpravidla doéasnym umisténim silni¢nich betonovych
panelt nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je zajisténa a
zabezpecena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni
Stavebnik opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pri prepravé vysokych nakladi nebo pfi
projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK
je Stavebnik povinen provéfit, zda vy$ka nadzemniho vedeni SEK je
dostate€na a umoziuje spolehlivy a bezpeény zplisob piepravy
nakladu ¢&i prijezdu stroju, vozidel ¢i mechanizace.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového uspofadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze
zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvysenou mirou opatrnosti, vykopové prace
v blizkosti sloupt nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK,

V)

(vi)

(vii)

@

(ii)

Cislo zadosti: 0120 850 943

kter4 je dostatetna k tomu, aby nedoslo nebo nemohlo dojit k
naruSeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho &innosti nedoslo bez souhlasu a
védomi spoleénosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k
vysadbé trvalych porostl, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné
konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je
Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpedit
proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé
jakykoliv rozpor mezi udaiji v projektové dokumentaci a skute¢nosti, je
povinen bezodkladné prerusit prace a oznamit zjistény rozpor na
adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokra&ovat
v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas
POS s pokragovanim praci.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole&nosti
CETIN opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv
zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dogasné, vstupovat do
kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s piipadné odkrytymi prvky
SEK &i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez
prfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN neni Stavebnik
opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické
infrastruktury v podélném sméru.

Byla-li v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné
oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle pfedchozi véty musi obsahovat miniméainé
pfedpokladany Den zakryti, ¢islo jednaci Vyjadieni a kontaktni Udaje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez
ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadieni a VPOSEK se fidi ¢eskym pravem, zejména Ob&anskym
zakonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zakonem. Veskeré spory z Vyjadreni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s
koneg&nou platnosti fedeny u pfislusného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem & pojmem ,pisemné“ se pro Ugely Vyjadieni a
VPOSEK rozumi pfedani zprav jednim z téchto zplsobu:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak.
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické
transakce, v G€inném znéni; a/nebo e-mailovou zpravou zaslanou na
adresu POS;

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfens tieti osoba je pocinaje Dnem
prevzeti Vyjadfeni povinen uzit informace a data uvedena ve
Vyjadieni pouze a vyhradné k ucelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba neni
opravnén informace a data rozmnoZovat, rozsifovat, pronajimat,

pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povéfené treti osoby, zaloZzené Vyjadienim /nebo témito VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel & jim povéfena treti osoba odpovédny za
veskeré naklady a 8kody, které spole¢nosti CETIN vzniknou
poruSenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené treti
osoby.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libesi, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Informace k vyty€eni SEK

V ptipad€ poZadavku na vyty&eni SEK spole¢nosti CETIN se, prosim, obracejte na spole¢nosti uvedené
nize:

CETIN a.s. - st¥edisko Cechy vychod

se sidlem:  Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9
IC: 04084063 DIC: CZ04084063

kontakt: tel: 238462400 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - vyhradni dodavatel spoleénosti CETIN a.s.

se sidlem: U Zabéhlického zamku 233/15, 106 00 Praha 10
IC: 25740253 DIC: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sidlem:  Sedlackova 1436/14, 500 02 Hradec Kralové
IC: 72885777 DIC: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COMPLUSCZ, a.s.
se sidlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Kralové
IC: 25772104 DIC: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.
se sidlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Mezifi¢i, pobo¢ka: Okruzni 28/18, 591 01 Zd’4r nad Sazavou
IC: 63492164 DIC: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.
se sidlem:  Stranénska 1149, 539 01 Hlinsko
IC: 49814419 DIC: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdené&k, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.
se sidlem: Erno Kost’ala 957, 530 12 Pardubice
IC: 64793150 DIC: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubalek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontaZe s.r.o
se sidlem: U Vétrolamu 5 568 02 Svitavy
IC: 620 65 530 DIC: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvorték Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libef, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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EUROSPO]J, v.o.s.

se sidlem:  Primyslova 387, 530 03 Pardubice

IC: 47473991 DIC: CZ 47473991

kontakt: Jan Matgjek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

FEM - Milo§ Fejfar
se sidlem: LuZany 209, 507 06 Luzany

IC: 01735977 DIC:
kontakt: Milos§ Fejfar, mobil: 602483031, e-mail:fejfarmilos@seznam.cz

Chadima Zden&k

se sidlem: Machova 257, 539 73 Skute¢

IC: 01222163 DIC:

kontakt: Zdené&k Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz
Karel Horsky

se sidlem:  Poli¢ska 877/36, 568 02 Svitavy - Pfedmésti

IC: 01377841 DIC:

kontakt: Karel Horsky, mobil: 602 483 023, e-mail: k. horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sidlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlici
IC: 25277308 DIC: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sidlem: Horni Cermna 5, 561 56 Horni Cermna
(o 40156770 DIC:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovsky stavebni s.r.o.

se sidlem: Salas§ 99, 76351 Zlin

I1C: 27714080 DIC: CZ 27714080

kontakt:  STREDSKO HRADEC KRALOVE:
Ales Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
FrantiSek Kadlec, mobil: 739 489991, e-mail: kadlec@michlovsky.cz
Vitézslav Skrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospiil

se sidlem: Topolska 742, 537 05 Chrudim

IC: 88375072 DIC:

kontakt: Milan Pospisil, mobil: 725246121, email: mpospisill@centrum.cz
Milan Sulc

se sidlem: Jamné nad Orlici 190, PSC: 561 65

IC: 73655678 DIC:

kontakt: Ing. Milan Sulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstitku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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SECURITY PARTNER, s.r.0.

se sidlem: Na Placku 1330, Kostelec nad Orlici
IC: 48152871 DIC: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Sagner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.
se sidlem: Primyslova 1880, 565 01 Choceri
IC: 49285751 DIC: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrnicek, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.
se sidlem:  Hrbitovni 1322/15, 312 16 Plzen
IC: 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.
se sidlem: K Dolikdm 125, 503 11 Hradec Kralové 15
IC: 62025384 DIC: CZ62025384

kontakt: Petr Novak, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Dopravni podnik mésta Pardubic a.s.

Teplého 2141, 532 20 Pardubice, tel. 466899111, fax 466304778, e-mail dpmp@dpmp.cz
I1CO 63217066 — DIC CZ 63217066 — &.0. 19 - 2372930267 / 0100 KB Pardubice

PRODIN a. s.
pani Martina Rezaninova

K Vapence 2745
530 02 Pardubice

Vs dopis znacky / ze dne Nase znacka  Vyrizuje / linka Pardubice

3.9.2020 Lp/20/411e Ing. L. Podivin/233 4. 9. 2020

Véc: Rekonstrukce silnice II/211 Lazné Bohdane¢, priitah; vyjadreni pro

stavebni Fizeni

S realizaci uvedeného zdméru souhlasime. Ke stavbé vSak mame tyto pfipominky
Clenéné podle jednotlivych fazi vystavby:

Faze A — od Opatovického kanalu k toché trolejbusii

Ze strany DPmP a. s. bez pripominek. Pro MHD neni tfeba zavadét Zadna opatfeni.
Zajmové Uzemi faze A e bez podzemnich a nadzemnich siti DPmP a. s.

Faze B - od tocny trolejbusi vcetné az ke kruhovému objezdu na Masarykové namésti

Trolejbusova linka &islo 3 bude ukonéena na ndmésti v Laznich Bohdandi (LB). Usek do
zastavky LB, toc¢na nebude obsluhovan.

Pred zahajenim této faze bude treba upravit trolejové vedeni na kruhovém objezdu, aby se
zde mohly trolejbusy otacet bez ru¢niho presazovani sbéract. Tuto Upravu provedou

v nocni proudové vyluce pracovnici DPmP a. s. Cena montaznich praci je cca 42 tis. K&
bez DPH a zahrnuje i navraceni vedeni do pdvodniho stavu.

Docasna konecna zastavka MHD LB, namésti ve sméru do Pardubic bude slouzit zaroven
jako vystupni i nastupni. Pro ten UcCel je tfeba zajistit, aby méla delsi nastupni hranu a aby
zde neparkovala zadna vozidla, a to ani zasobovaci. Na zacatku zastavky trolejbus zastavi,
necha vystoupit cestujici, pockd na Cas odjezdu a pak popojede k pfednimu oznacniku,
kde nastoupi cestujici ve sméru do Pardubic.

Pripominky k zastavkdm MHD v Useku dotéenym fazi B:

Zastavka LB, ndmésti ve sméru k tocné ma dnes nevyhovujici parametry. Pfijezd
obloukem, vysoky obrubnik a tizky chodnik znemoZiuji spravné najeti vozidel k nastupni
hran€, coz znesnadnuje vystup zejména méné pohyblivym lazeriskym hostfim, &asto
obtizenym zavazadly.

V;'/stupnl' zastavka LB, tocna je v PD uvaZovana na soucasném misté, tedy mimo oblast
Upravy komunikace. Doporucujeme prOJednat se zastupa mésta, zda by béhem této faze
nebylo vhodné vybudovat tuto zastavku nové na Sipkové ulici v rozéiteni pred to¢nu, kde
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byvala plivodné. Mésto LB totiz uvazuje o prodlouZeni linky MHD aZ k mlyn&im. Pak by
nové umisténd zastavka slouzila nejen jako vystupni pro spoje ukoncené na tocné, ale
také jako nacestna pro spoje pokracuijici dal.

Zastavka LB, toc¢na nastupni je v dnesni podobé provozné vyhovuijici.

Z4jmové izemi faze B je bez podzemnich siti DPmP a. s. Nad vozovkou Sipkovy a &asteéné
i Husovy ulice je zavéSeno nadzemni trakcni trolejové vedeni trolejbusové drahy, které
bude po dobu uzavéry bez napéti v Useku od namésti az po tocnu. PoZadujeme, aby toto
vedeni bylo po dobu proudové vyluky hlidano pred zcizenim. Stavebni stroje a vozidla se
pak musi pod timto vedenim chovat tak, aby je mechanicky neposkodila.

Faze C - od kruhového objezdu na némeésti, Pernstynskou ulici aZ na konec dpravy

Trolejbusy linky 3 konci na zastdvce UMA, tocna, nahradni autobusova doprava bude
vedena ze zastavky UMA, tovarna, kde bude prestup cestujicich, do zastavky LB, to¢na a

Zpét.

Objizdnd trasa MHD bude vedena obousmérné ul. Spojovaci, Za Sokolovnou a Dr. Tyrse.
Na objizdné trase bude zajistén obousmérny bezpecny priljezd vozidel MHD (véetné
umisténi DZ pro zakazy stani a zastaveni).

Nahradni zastavka LB, nameésti ve sméru do Pardubic bude umisténa v ul. Dr. TyrSe,
nahradni zastavka LB, autobusové nadrazi ve sméru do Pardubic bude umisténa

v Pernstynské ulici za krizovatkou s autobusovym nadrazim ve sméru do Pardubic (nutné
odstranéni mobiliare), ndhradni zastavka LB, autobusové nadrazi ve sméru do LB, tocna
bude umisténa na autobusovém ndadrazi, stanovisté ¢. 1 pfiméstské dopravy.

Investor stavby vystavi jesté pred zacatkem uzavirky objednavku na nahradni
autobusovou dopravu.

Naklady na nahradni autobusovou dopravu budou cinit: v dobé zimniho jizdniho fadu, tzn.
od 1. 9. do 30. 6. — 71.808,- K¢ bez DPH za tyden provozu; v dobé letniho jizdniho
radu, zn. od 1. 7. do 31. 8. - 61.608,- K¢ bez DPH za tyden provozu. Uvedené ceny
vychazeji z parametr{ letosnich jizdnich Fadd a z aktualnich cenikovych poloZzek DPmP a. s.

V tomto Useku jsou navrzeny dvé Sirkové Upravy, tj. z(Zeni komunikaci. Jednd se o
zastavku LB, autobusové nadrazi ve sméru od Pardubic a Usek za ni pfes mostek
(jednostranné zizeni) a pak okoli prechodu pro chodce pres Pernstynskou ulici cesté

k namésti (oboustranné z(zeni). Bude proto tfeba na misté zjistit, zda nebudou nutné
smeérové Upravy trolejového vedeni. Ty by pak musel byt samostatnymi stavebnimi objekty
se svou Vlastni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim od specidlniho stavebniho
Uradu. Neni napf. mozné, aby trolejova stopa na mostku pres Rajskou strouhu vedla nad
chodnikem, ktery bude rozsifen. To by bylo pro lidi na chodniku nebezpeéné.

Pripominky k dal$im zastdvkam MHD v Useku dotcenym fazi B:

Zastavku LB, autobusové nadrazi ve sméru do Pardubic dnes tvofi zbyteéné hluboky zaliv
se zastavkovou hranou v oblouku, kam nelze spravné priblizit vSechny dvefe vozidla.

Zajmové Uzemi faze C je bez podzemnich siti DPmP a. s. Nad vozovkou Pernétynské ulice
je zavéSeno nadzemni trakéni trolejové vedeni trolejbusové drahy, které bude po dobu
uzavéry bez napéti v Gseku od tocny UMA aZ po to¢nu v LB. PoZadujeme, aby toto vedeni
bylo po dobu proudové vyluky hlidano pred zcizenim. Stavebni stroje a vozidla se pak musi
pod timto vedenim chovat tak, aby je mechanicky neposkodila.

Bude-li pozadovano docasné posunuti trolejovych vodicl ke krajdim silnice na mostku pres
Rajskou strouhu béhem jeho vymény, bude takova montaz stat cca 18 tis. K& bez DPH.
Tato cena zahrnuje i navraceni vedeni do plivodni polohy.

2/3



V roce 2010 byly provedeny Upravy chodnik{ v ulici Pernstynské v oblasti pfilehlé k tehdy
novému autobusovému nadraZi. Tehdy zde byly vyménény také ocelové trakéni stoZary a
¢ast nosnych lan. StoZary byly nové rozmistény tak, Ze nekoresponduji se starymi stoZary
na strané ulice prilehlé k laznim. Projektova dokumentace tehdy v dal$i fazi poéitala

s pokracovanim Uprav chodnik{i véetné dokonceni vymény stozarl tak aby staly spravné
proti sobé. K této stavbé vSak dosud nedoslo. Doporucujeme, aby tento starsi zamér,
pokud je jesté v planu, byl s Gpravou silnice 1I/211 koordinovan.

Spolecné ke véem fazim vystavby:

Pozadujeme, aby dopravni znaceni, vCetné oznacnik( v zastavkach, mobiliaF apod. byly
instalovany a umistény tak, aby se nestaly prekézkou v jizdé vozidel MHD, které napt. pfi
najizdéni a vyjizdéni ze zastavek, pfi jizdé oblouky apod. musi ¢ast previsu karosérie,
pripadné i zpétnd zrcdtka, vést tésné okolo obrubnikl, nebo se dokonce kratce i nad nimi.

Doporucujeme, aby soucasné s rekonstrukci vozovek bylo uvedeno do predepsaného a
bezpecného stavu i blizké stromovi, a to zejména na pfijezdu od Pardubic. Vétvé zde
zasahuji do prlijezdniho profilu silnice i trolejového vedeni. KaZdoro&né zde padaiji na
vozovku celé stromy nebo jejich ¢asti. Zatim byly takto evidovany jen hmotné Skody a jako
zazrakem nebyl jesté nikdo zranén.

S pozdravem

Ing. Ladislav Podivin
vedouci strediska vrchniho vedeni,
méniren a energetiky
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Vyjadieni k k PD pro stavebni Fizeni

Stavba: Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaned, priitah.

Na zakladé Vasi Zadosti Vam k vySe uvedenému zaméru sdélujeme nasledujici:
Ve vémi vyznaceném zajmovém Uzemi stavby se nachazi :

- nadzemni vedeni ve vlastnictvi spoleénosti EDERA Group a.s.

- podzemni vedeni ve vlastnictvi spole¢nosti EDERA Group a.s.

Nase sité jsou v pfedlozené PD zakresleny.

Nemame namitek k uvedenému zaméru za spinéni nize uvedenych podminek a poZadavku:
1. Realizaci stavby nesmi dojit k poSkozeni komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi spoleénosti EDERA

Group a.s.
Bude respektovano ustanoveni §101 a §102 Zakona €. 127/2005 Sh. o Elektronickych komunikacich.
S dostateénym predstihem pred zahajenim vykopovych praci vyzve stavebnik zastupce nasi
spolecnosti k vytyéeni nasich siti pfimo na misté stavby (vytyceni@edera.cz), pfipadné po dohodé s
nami zajisti odborné vytyceni na zakladé nami pfedanych podkladi. S vytyéenou trasou vedeni budou
prokazatelné seznameni pracovnici, ktefi budou stavebni prace provadét.

4. PFi provadéni stavebnich praci stavebnik, nebo jim povéreny subjekt, u¢ini véechna nezbytna opatfeni,
aby nedoslo k ohrozeni, nebo poskozeni komunikaéniho vedeni ve vlastnictvi spoleénosti EDERA
Group a.s.

5. Ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od blizSiho okraje zemniho zafizeni je moZné provadét zemni prace
pouze ru¢né bez pouziti mechanizaénich prostfedki nebo nevhodného naradi.

6. Pfi kfiZeni, pFipadné soub&hu s podzemni komunikaéni siti budou dodrzeny podminky die SN 7360
05 - ,, Prostorova uprava vedeni technického vybaveni ,,. Pokud nebude mozné normu dodrzet, bude
pfipadné nahradni FeSeni dohodnuto se zastupcem nasi spoleénosti.

7. Pokud dojde pfi stavbé k odkryti podzemniho komunikacéniho vedeni, je nutné zajistit jeho Fadné
zabezpeceni proti poSkozeni a to nejen pfi provadéni praci, ale i pfed po§kozenim tretimi osobami.
8. Bez souhlasu spole¢nosti EDERA Group a.s. nelze snizovat vrstvu zeminy nad a pod stavajicim

vedenim tvofenym HDPE trubkami.
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9. Stavebnik, nebo jim povéfeny subjekt, je povinen dodriZet zakaz piejizdéni tézkymi vozidly nad trasou
pied provedenim ochrany kabel( proti mechanickému poskozeni.

10. Pied zdhozem bude k prohlidce stavu podzemniho komunikaéniho vedeni stavebnikem pFizvan
zastupce nasi spole€nosti, ktery sepsanim protokolu potvrdi souhlas se zdhozem odkrytého vedeni.

1. V priibéhu stavby nesmi dojit k poskozeni sloupti trakéniho vedeni DP Pardubice, pokud by k takové
situaci doslo, uvédomi stavebnik nebo jim povéreny subjekt o této skuteénosti kromé DPMP a.s. také
vlastnika nadzemni sité elektronickych komunikaci - spoleénost EDERA Group a.s..

12. Vykopové prace v blizkosti téchto trakénich sloupi bude stavebnik nebo jim povéfeny subjekt
provadét v takové mife nebo vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability.
13. Pfi prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou nadzemniho vedeni bude stavebnik

nebo jim povéfeny subjekt respektovat vysku vedeni nad zemi.

14. Manipulaéni a skladové plochy bude stavebnik nebo jim povéfeny subjekt zfizovat v takové
vzdalenosti od nadzemniho vedeni, aby se pfi vykonu praci v téchto prostorach nemohly osoby ani
mechanizace priblizit k vedeni na vzdalenost mensi nez 1m.

15. Hoflavé latky bude stavebnik nebo jim povéfeny subjekt skladovat nejméné 3m od osy trasy
nadzemniho vedeni.

16. Veskeré projekéni, inzenyrské, zemni, montazni a optické prace spojené s tpravou nasich vedeni a
jejich soucasti v misté stavby budou v pfipadé jejich potfeby realizovany vyhradné spoleénosti
EDERA Group, a.s., pfipadné ji uréenou projekéni, montazni nebo servisni organizaci. Za Gpravu
vedeni je povaZovana i jakakoliv manipulace s kabelovymi komorami (zména jejich polohy, vysky, typu
vika atd.)

17. Podminky 2 az 16 budou soucasti vyrokové casti pfislusného rozhodnuti stavebniho ufadu

Platnost tohoto vyjadfeni je 1 rok od jeho vydani. Pfi jakékoliv zméné rozsahu stavby je nutno pozadat nasi
organizaci o nove.

S pozdravem
EDERA Group a.s.

Upozornéni:
pro zasilani Zadosti o vyjaddreni pouzivejte email: vvjiadreni@edera.cz
Bliz8i informace k vyjadiovani viz: http://www.edera.cz/klientske-centrum/vyjadreni-k-existenci-siti/
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VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Ceska republika
1C0:60108631; OR KS V HK oddil B, viozka 999

STANOVISKO é. VS/2020/1817/Sla

informaci o existenci siti (zakres siti a zafizeni), obecna informace, predprojektova pfiprava

Zadatel: Investor:

PRODIN a.s.

Martina Rezaninova Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje
Jiraskova 169 Doubravice 98

530 02 Pardubice 533 53 Pardubice

Nézev stavby - akce :
Rekonstrukce silnice 1/211 Lyzné Bohdaneé, priitah

Misto stavby : Mésto Lazné Bohdanec

Katastr : Lazné Bohdanec¢

Zasilame orientacni zakres zafizeni ve spravé VAK Pardubice v zajmovém Uzemi v€. "Obecnych podminek”, jeZ jsou
nedilnou soucasti tohoto vyjadreni.
Toto stanovisko neslouzi pro potieby tzemniho a stavebniho Fizeni.

Vyjadreni je platné pouze pro zajmové Uzemi uréené a vyznalené Zadatelem a taktéz pro stanoveny ucel. V pfipadé, Ze
budou prace zahéjeny po uplynuti doby platnosti tohoto vyjadreni, nelze toto vyjadfeni pouzit jako podklad pro zahdjeni praci
a je tfeba pozadat o vydani nového nebo prodlouzeni stavajiciho vyjadfeni.

Toto vyjadieni pozbyva platnosti:
- uplynutim doby platnosti vyjadieni
- zménou rozsahu vyznaceného Uzemi
- zménou Gcelu vyjadieni uvedeného v zadosti

Platnost tohoto vyjadreni je jeden rok ode dne vydani.

Ptilohy
pocet pfiloh: 0
VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Vyfizuje:  Romana Slaisova T 100621 Dot e EAICE
OR KS HK. edd B, vindbe S0

Telefon: +420 466 798 447

Datum: 11.08.2020

Romana Slaisova

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

TEL. 466 798 447 BANKOVNI SPOJEN] 1CO DIC
www.vakpce.cz CSOB, as. 60108631 CZ60108631
vportal.vakpce.cz 17699313/0300
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

ICO: 60108631; OR KS V HK oddil B, viozka 999, DIC CZ60108631

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dale jen VAK) stanovuje pro Zadatele tyto

Obecné podminky

Tyto podminky jsou nedilnou soucasti vydaného vyjadreni. Jednotlivé body podminek mohou
byt ve vlastnim vyjadieni upfesnény, pak plati text v konkrétnim vyjadfeni.

Neni-li uvedeno jinak, vyjadieni pozbyva platnosti:

[ ]

Uplynutim doby platnosti (1 rok, neni-li ve vlastnim vyjadfeni stanoveno jinak)
Zménou rozsahu vyznaceného tzemf

Zménou stavby

Zménou Ucelu vyjadreni uvedeného v Zadosti

1. Obecné informace a pfipominky (vodovod / kanalizace, nové fady - pfipojeni na stavajici infrastrukturu)

a.

Navrh stavby bude respektovat ,Technické standardy VAK“ které jsou zvefejnény na webovych strankéch
spole¢nosti www.vakpce.cz.
Pfipojku k novému, & na zakladé stavebniho povoleni rekonstruovanému objektu, hradi investor (majitel)
v pIné vy3i a z(stdva v jeho viastnictvi.
Stavebnik pfedloZi zpracovanou projektovou dokumentaci, na zakladé které bude vydéan souhlas k napojeni.
Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou odsouhlaseny pfislusnym provozem nebo oddélenim VAK.
Vodovodni a kanalizaéni pfipojka jsou povolovény pfislusnym stavebnim dfadem na zékladé vydaného
uzemniho souhlasu. .
Pred provedenim vodovodni / kanalizaéni pfipojky stavebnik vypini Zadost ke zfizeni a pFedloZi podklad pro
uzavieni smlouvy na odbér vody a odvadéni odpadnich vod
Pred zahdjenim praci provede VAK na zékladé objednavky vytycenf trasy vodovodniho / kanalizaéniho potrubi
a souvisejicich zafizeni —

e provoz vodovodl Pardubice 466 798 422 (426,424,425)

e provoz kanalizaci Pardubice 466 798 433 (431)

e provoz Preloud 466 959 113 (114)

e provoz Holice 466 920523 (492)
Stavebnik prokazatelné sezndmi pracovniky provadgjici zemni préace s vytylenou trasou a umist&nim zafizeni
ve spravé VAK a s podminkami prace v jejich blizkosti.
V pripadé odhaleni zafizeni ve spravé VAK prizve stavebnik pracovniky VAK ke kontrole a k odsouhlaseni
dalsich praci.
Pfi poSkozeni zafizeni ve spravé VAK je zodpovédnad osoba nebo organizace povinna tuto skuteénost
neprodlené ohlasit VAK — dispecink 720 472 454.
Dojde-li k poskozeni zafizeni ve spravé VAK, budou veskeré prace spojené s jeho opravou hrazeny investorem.
Stavba bude respektovat miniméini ochranné pasmo (OP) vodovodu / kanalizace, které je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsi stény potrubi nebo objektu na potrubi po kazdé strané do priiméru 500 mm
véetné 1,5 m a od priméru 500 mm 2,5 m. Pfi hloubce uloZeni potrubi vétsi nez 2,0 m se Site OP zvy3ujeo 1 m
po kazdé strané konstrukce potrubi. V pfipadé kanalizaénich kmenovych sbéracl, nadregionalnich a zésobnich
vodovodnich Fad( je stanovena Sife OP individualné a bude uvedena ve vlastnim vyjadfeni.
PouZivani mechanizace bude v ochranném pasmu omezeno. Pro hutnéni mize byt pouZit pouze staticky vélec,
beranéni nelze provadét. Umistovani konstrukci (sloupy, zéklady apod.) a vysazovani zelené v ochranném
pasmu bude omezeno a dohodne se zpisob provedeni a opatfeni.
Kabel / plynovodni potrubi bude v misté kfizeni s vodovodem uloZen do chraniéky a tato se provede v délce 1
m od vnéjsiho obrysu vodovodniho potrubi po obou stranéch.
Pfi soubéhu a kfizeni kabelu/plynovodniho potrubi budou dodrieny minimaini odstupové vzdalenosti
stanovené normou ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni“ (CSN 73 6005).
Vodovodni / kanalizaéni a souvisejici zafizeni nebude po provedeni stavby trvale zaploceno nebo jinym
zpUsobem znepfistupnéno.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.| Zelené pfedmésti, Teplého 2014, Pardubice 53002 | www.vakpce.cz, +420 466 798 414

Bankovni spojeni CSOB, a.s. 17699313/0300



VAK VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

ICO: 60108631; OR KS V HK oddil B, viozka 999, DIC CZ60108631

q. Veskeré kanaliza¢ni poklopy a kryty Soupdtek, které budou stavbou dotéeny, musi byt na naklady investora
osazeny do Urovné budouci nivelety.

r. Nahydranty, kryty Soupat a kanalizatni poklopy nesmi byt uklddan materidl z vykopu - tyto prvky musi byt po
celou dobu vystavby zabezpeleny proti poskozeni napi. pohybem stavebni mechanizace a vozidel.

s. Béhem stavby nesmi dojit k omezeni p¥istupu ani pfijezdu k vodovodnimu a kanaliza&nimu rozvodu a zafizeni,
jejichZ provozuschopnost nesmi byt stavbou ohroZena. Stavebni materidl bude ukldddn mimo ochranné pasmo
vodovodu.

t.  Vrdmci stavby bude zajisténa Gcast technika VAK pfi kontrole pfed zasypem. Termin dohodne stavebnik s VAK
viz. kontakt shora

2. Vodovodni pfipojka - obecné a technické podminky

Dimenze a materidl vodovodni pfipojky bude uveden ve vlastnim vyjadreni.

b. Jednotlivé vodovodni pfipojky budou ukonéeny vodomérnou sestavou umisténou bud' v plastové, zdéné nebo
betonové vodomé&rné Sachté (déle jen VS) (pfi hranici parcely) nebo uvnit¥ RD na pistupném a temperovaném
misté.

c. Vodomérna Sachta musi byt zabezpetena proti vniknuti netistot, podzemni a povrchové vody a jeji vystrojeni
v€etné vodoméru musi byt ochranéno proti mrazu. Dale musi byt Sachta opatfena stupadly nebo Zebiikem a
vstup do ni opatien lehkym poklopem.

d. Vodovodni pfipojka a nasledné vnitfni instalace nesmi byt propojena s potrubim z jiného zdroje vody, ne? je
vodovod pro verejnou potiebu. (Zakon ¢.274/2001 Sb.,§ 11)

e. MontéZ vodovodni pFipojky, doddvku materidlu a osazeni vodoméru provede na zakladé “Objednévky na
zFizeni vodovodni pfipojky” ptislusny provoz VAK

f. Soucasné s “Objedndvkou na zfizeni vodovodni pfipojky” je nutné dodat “Podklad pro uzavieni smlouvy na
odbér vody a odvddéni odpadnich vod”.

g. Vedkeré vykopové prace, podsyp, obsyp, zahoz a povrchové Upravy si zajistuje a provadi investor, popf.
stavebnik na své naklady

h. Pokud bude zfizovana vodovodni pfipojka napojena do vodomérné Sachty na omezenou dobu, projedna
odbératel s technikem VAK podminky pro nasledné prodlouZeni pfipojky a premisténi vodoméru z 3achty do
objektu Zadatele. Dodavku materialu a zhotoveni provede na zakladé objednavky pfislusny provoz VAK.

i. U nové zfizovanych pripojek bude VAKu ptedano geodetické zaméreni.

o

3. Kanalizacni pfipojka gravitaéni - obecné a technické podminky

a. Dimenze a materidl kanaliza¢ni pfipojky bude uveden ve vlastnim vyjadeni.

Otvor do verejné kanalizace bude proveden navrtdnim (nikoli vybourdnim) do horni tfetiny stoky, vysazena

odbocka véetné tésniciho prvku bude osazena tak, aby nedochézelo k pronikdni balastnich vod a pisk& do

kanalizace.

Minimalini profil kanaliza¢ni ptipojky je DN 150 mm.

Minimalni sklon kanaliza¢ni pfipojky je 2%, a po celé délce plynuly a jednotny.

Na pozemku majitele bude na pfipojce vybudovana Cistici Sachta min. DN 400mm.

Prdce souvisejici s napojenim kanalizatni pfipojky na kanalizaéni potrubi je opravnén provadét pouze

provozovatel kanalizace, nebo jim (pfipadné vlastnikem) odsouhlasend osoba. V kazdém pfipadé musi byt

provozovatelem pfedem odsouhlasen zpUsob a postup napojeni a pouZita technologie a material.

g. PFed provedenim hutnéného obsypu napojeni do verejné kanalizace a &asti pFipojky ulozené na vefejném
prostranstvi bude pfizvan technik VAK, ktery na zakladé prohlidky odsouhlasi napojeni pfipojky pro uéel
kolaudace stavby a nasledného zajisténi provozu ve smyslu zak.274/2001.

h. Po odborném provedeni kanalizaéni pfipojky bude vyplnéna ,Prihlaska k napojeni®.

i. U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu pfeddno geodetické zaméreni.

=0 oo

4. Kanalizacni pripojka tlakova - obecné a technické podminky

a. Domovni &erpaci $achta (déle jen DCS) véetné rozvadéce bude umisténa pfi vstupu na parcelu. Plocha kolem
DCS bude upravena pro pfipadné zésahy a servis provozovatele. Pro ¢erpani bude pouzita &erpaci technika dle
pfislusnych standard( VAK.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.| Zelené pfedmésti, Teplého 2014, Pardubice 53002 | www.vakpce.cz, +420 466 798 414
Bankovni spojeni CSOB, a.s. 17699313/0300
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b. Usek vnitfni splagkové kanalizace napojené na DCS bude provedena jako vodotésny min. DN 150 se sklonem
min. 2% - doporuceny material PP (polypropylén) nebo plnosténny PVC, musi splfiovat kruhovou tuhost min.
SN 10 kN/m?.

c. Do vnitfni kanalizace nebudou vypoustény destové a balastni vody.

d. Napojeni DCS na rozvody elektrické energie se provede z vnit¥nich rozvodd nemovitosti.

e. Napojeni DCS na vytlak tlakové kanalizace bude provedeno podruznym fadem (pfipojkou) z materiglu PE 100
SDR 11 s hnédym pruhem v dimenzi d 40 provedenim navrtavky nebo vysazenim odbocky.

f.  Na podruiném tlakovém fadu bude umistén uzavér se zemni soupravou.

g. Instalaci DCS, jeji technologie, elektro a pfipojeni na tlakovou kanalizaci provede odborna firma vietné
zajisténi potrebnych revizi a zkousek.

h. Provadéci dokumentace pfipojeni na tlakovou kanalizaci bude pfed stavbou odsouhlasena VAK a podle
potfeby konzultovéna s pracovniky provozu kanalizaci.

i. Pred provedenim hutnéného obsypu napojeni do vefejné kanalizace a ¢asti pFipojky uloZené na vefejném
prostranstvi bude pfizvan technik VAK, ktery na zdkladé prohlidky odsouhlasi napojeni pfipojky pro ucel
kolaudace stavby a nasledného zajisténi provozu ve smyslu zak.274/2001.

j. Po odborném provedeni kanaliza¢ni pripojky bude vyplnéna ,Prihlaska k napojeni®.

k. U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu predano geodetické zaméreni.

5. Legenda grafiky

VODOVODNI RAD
VODOVODNI PRIPOJKA

GRAV. STOKA KAMALIZACE NEROZLISENE

e GRAV. STOKA KANALIZACE JEDNOTNE
GRAV, STOKA KANALIZACE DESTOVE

s GRAY, STOKA KANALIZACE SPLASKOVE

o we e POTRUBI TLAK. KAMALIZACE SPLASKOVE
PRIPOJKA KANALIZACE NEROZLISENE
PRIPOJKA KANALIZACE JEDNOTNE
PRIPOJIKA KANALIZACE DESTOVE
PRIPOJKA KANALIZACE SPLASKOVE
PRIPOJIKA TLAK. KANALIZACE SPLASKOVE

ELEKTRICKE VEDENI PODZEMNI
= = = ELEKTRICKE VEDENI NADZEMNI

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.| Zelené pfedmésti, Teplého 2014, Pardubice 53002 | www.vakpce.cz, +420 466 798 414
Bankovni spojeni CSOB, a.s. 17699313/0300
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NASE ZNACKA VYRIZENO DNE
0101351028 23.07.2020

Sdéleni o existenci energetického zarizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické
infrastruktury v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné& Bohdaneg, priitah

Vazeny zakazniku,

Na zakladé Vasi Zzadosti 0101351028 ze dne 23.07.2020 Vam zasilame sdéleni o existenci energetického
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury v majetku spolec¢nosti
CEZ Distribuce, a. s., ve Vami vymezeném zajmovém Uzemi.

Dovolujeme si Vas upozornit, Ze sdéleni nenahrazuje vyjadfeni provozovatele distribuéni soustavy
k projektové dokumentaci pro uzemni nebo stavebni Fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické
energie nebo k navySeni rezervovaného pfikonu a vykonu a s vyjimkou havarii ani souhlas s ¢innosti

v ochranném pasmu.
Toto sdéleni je platné do 23.01.2021 a je jednim z podkladd pro zpracovani projektové dokumentace, pokud

je takova dokumentace zpracovavana.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu:

sitNN | sit VN sit VVN
Podzemni sit stret S
| Nadzemni sit stret stret o ‘
 Stanice | stret |

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Gzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje sit pro elektronickou komunikaci typu:

sit pro elektronickou komunikaci |

Podzemni sif
|Nadzemni sit

Zarizeni technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodni, kanalizaéni a plynové pripojky pro objekty
CEZ Distribuce a. s., a dale pak dal$i podzemni a nadzemni zafizeni slouzici pro provoz distribuéni sité.
V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje zafizeni technické infrastruktury:

—

zafizeni technické infrastruktury

Nadzemni nebo
podzemni

Dé&gin, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: inffo@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |

zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
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Energetické zafizeni (mimo nadzemnich siti NN), zafizeni sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni
technické infrastruktury je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonl (energeticky
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi. Pfiblizny prbéh tras energetickych zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci (v trase kabelového vedeni mize byt uloZzeno nékolik kabell energetickych i komunikaénich) a
tras zafizeni technické infrastruktury zasilame v pfiloze tohoto dopisu.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni
technické infrastruktury je povinnosti stavebnika alespori 14 dni pfed zapocetim zemnich praci poZadat
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyéeni trasy podzemniho
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury. O vytyéeni Ize pozadat
pouze na zakladé vydaného sdéleni o existenci energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci
nebo zafizeni technické infrastruktury, a to (mimo havarii) nejpozdéji 30 dni pfed koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnaZeni podzemniho vedeni nebo k po$kozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo =zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto skute¢nost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvazovana akce nebo ¢innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni, trafostanic nebo
sité pro elektronickou komunikaci, popf. bude po vyty¢eni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma
podzemnich energetickych zafizeni nebo zafizeni pro elektronickou komunikaci, je nutné pisemné pozadat
spole¢nost CEZ Distribuce, a. s., o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu (formuldf je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz v ¢asti Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Gdaje pro podani Vasi
zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvazovana akce vyvola potiebu diléi zmény trasy vedeni nebo pfemisténi
nékterych prvk( energetického zafizeni nebo sité pro elektronickou komunikaci véetné souvisejiciho zafizeni,
je nutné véas spoleénost CEZ Distribuce, a. s., pozadat o pfelozku zafizeni podle § 47 energetického zékona.

Zaroven Vas upozorfiujeme, Zze v zajmovém Uzemi se mlze nachazet taktéz energetické zafizeni, sit pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury, které neni v majetku spolecnosti CEZ
Distribuce, a. s.

V souvislosti s vy§e uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni véetné jeho pfiloh obsahuje
skute&nosti tvofici obchodni tajemstvi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
dlvérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Z vy$e uvedenych
dlvodu si Vas proto spoleénost CEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozomit, Ze s poskytnutymi informacemi je
potieba nakladat dle platnych pravnich predpisl, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smysiu platné
pravni upravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze poZzadované informace nesmi byt
pfedany, sdéleny, vyuZity, zpfistupnény, ¢&i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez
predchoziho prokazatelného souhlasu spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni technické infrastruktury mohou byt vyuzity pouze pro
Ucel, pro ktery byly vyzadany.

S pozdravem

CEZ Distribuce, a. s. Prilohy
Décin, Décin IV-Podmokly

Teplicka 874/8 1. Situaéni vykres zajmového Uzemi

2. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych

PSC 405 02 pasmech energetickych zafizeni, sité pro
IC: 24729035 elektronickou komunikaci a zafizeni technické
infrastruktury

Dé&cin, D&Ein IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |

zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
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Plati pouze se sdélenim ¢islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres zajmového Gizemi (klad mapovych listl)

1
2 3
4 -5
6 7
8 — 0
RS Tz OS T ahned 4 0617
12 13
1z
f
16'
1 17
18 19
320 640 m

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim
externi WMS sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole€nost CEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemni veden(l NN do 1 kV
= = Nadzemni vedeni NN do 1 kV
e Podzemn( vedenl VN do 35 kV
= m Nadzemnl veden( VN do 35 kV

s Podzemnf veden( VVN 110 kV
== = Nadzemnl vedeni VVN 110 kV/
== NN pFivod odbératele
#———= Zafizenl technickeé infrastruktury
“#°zv. Cizl energeticé veden(

Zajmové uzemf

@ Stanice do 52 kV - stozérové
Stanice do 52 kV - zdéna

Transformovna (nad 52 kV)
P . &EZ Distr

{15) stanice CEZ Distribuce ve vystavbs

Zatizeni CEZ Distribuce ve vystavbé
== Hranice katastralnfho uzemf

LR E sit pro
s | sit pro
G HDPE trubka
Soubéhy siti pro s

i sitémi:

=e<at= Soub&h s podzemnim vedenim NN do 1 kV

w=# w4 Soubéh s nadzemnim vedenim NN do 1 kV

wniesde Soub&h s podzemnim vedenim VN do 35 kV

# @w  Soub&h s nadzemnim vedenim VN do 35 kV

@8 soubsh s podzemnim vedenim VVN 110 kV
=%l Soubéh s nadzemnim vedenim VVN 110 kV

www.cezdistribuce.cz
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Plati pouze se sdélenim €islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 1

1088718

)

1086/38

884/15

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list

v

884/13

A '
884714, - . ?Q"/

katastr : Ldzné Bohdanec /606171 .
914 39

397

Na Sadkach e

883/27
40072

0 25 50 m
I 00000 ]

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostiednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 3
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostrednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 4

katastr : Lédzné Bohdane¢ /606171

13
88324 ,@@ﬁ

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostrednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim €islo 0101351028.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 5
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zZadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostiednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.
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' DISTRIBUCE

Plati pouze se sdélenim ¢&islo 0101351028.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

katastr : Lézné Bohdaneé /60617
. L oald N\

5 )
Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu. Katastrélni mapa je generovana prostrednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 7

XQ;"'\ Al\"'\

atastr : Ldzné Bohdaneé /6061

50 m 1821

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 8
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostrednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 9
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostrednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



5 DISTRIBUCE

Plati pouze se sdélenim ¢&islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Situaéni vykres - list 10
kg ) 1004/5

\Q&m
9‘5“\‘\

[ 100459 d ,

992/1
Q

ik

992/,

<) N
] \: iy

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastraini mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim ¢islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim ¢islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim ¢islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim ¢islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101351028.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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PODMINKY PRO PROVADENi CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizatni soustavy do 110 kV v¢. a vedeni fidici, méfici a zabezpe&ovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a &ini 1 metr po
obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV é&ini 3
metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zakona zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZ i
uskladiiovat hoflavé a vybu$né latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

d) provédét Cinnosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba poZadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tieba dale
dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazateln& seznamit
pracovniky, jichzZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopove prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ru¢né.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady & 591/2006 Sb., bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kiiZzeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunika¢nimi sitémi pro
elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s
platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, SN EN 50423-3,
CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribuéni soustavy zahdjeni praci minimalné 3 pracovni
dny pfedem.

6. Pfi potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po
dohodé s vlastnikem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim je mozné pouze se souhlasem vlastnika. Odkryté zafizeni sité pro
elektronickou komunikaci véetné ochranné trubky (HDPE apod.) musi byt fadné zabezpe&eno pfi praci i proti
poskozeni nepovolanou osobou.

8. Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt zastupce viastnika kabelu / ochranné trubky vyzvan ke kontrole uloZeni.
Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému
poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podloZeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod
podloZzenim musi byt fadné upé&chovana. Pro zavé$eni kabelu nebude pouZito sousednich kabeltl nebo potrubi.
Kabelové spojky budou uloZzeny vodorovné na mustku. Pfi praci s vysazovanim a podkladanim kabel( stavebnik véas
vyzve k pFitomnosti pracovnika povéfeného spoleé¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

10.Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahla$eno na bezplatnou linku CEZ
Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12.Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu Gtvaru.

13.Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného pasma novych
rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni provozovatele
distribu€ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni
soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrZeni uvedenych podminek bude Fe$eno pfisluSnym stavebnim Grfadem nebo nahlaseno Energetickému
regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona spoéivajici v poruseni
zékazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni distribuéni soustavy podie § 46 odst. 3 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkéach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), je
souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo
na vedeni, které €ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
- pro vodice bez izolace 7 metr(i (resp. 10 metri u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesnich priseku, kde
rozsah ochranného pasma i do uvedeného data ¢ini 7 metrt),
- pro vodi¢e s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodice bez izolace 12 metrd (resp. 15 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metr(;
C) u zafizeni sité pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajniho vedeni.

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pii ¢innostech provadénych v
jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladnovat hoflavé a vybu$né latky, '

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k t€émto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rlist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni €innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tieba dale
dodrzovat nasledujici podminky:

1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni se nesmi osoby, pfedméty, prostfedky nemajici povahu
jerébu priblizit k zivym ¢astem vodiclh vysokého napéti blize nez 2 metry a u vodi¢d velmi vysokého napéti blize nez 3
metry (dle PNE 330000-6), pokud neni vét$i vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN ISO 12480-1).
Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly v8echny jejich ¢asti mimo ochranné
pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

Je zakazéano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.

Je zakézano, provadét vedkeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych bod( (sloupl nebo

stozar().

Je zakazéno upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary elektrického vedeni.

Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.

. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat pfislu$ny provozni Utvar provozovatele distribuni
soustavy o dal$i feSeni (zajiSténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky &.
50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti
jiného vyjadfeni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimainé 2 mésice

pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

9. Stavba bude situovana tak, aby kazda jeji ¢ast vCetné doCasnych zafizeni byla vzdalena nejméné 1,5 m od osy

nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci.

10.Do vzdélenosti 1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci nebudou pouzivany mechanismy

ohrozujici provoz zafizeni, skladovan material, zemina, provadény postfiky nebo jina ¢innost, kterd by mohla ohrozit
provoz zafizeni nebo jiného zafizeni souvisejiciho s nadzemni siti pro elektronickou komunikaci.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe$eno pfislusnym stavebnim ufadem nebo nahlaseno Energetickému
regulaénimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona, spocivajici v poruseni
z4kazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Noo Aw N

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovény v platném znéni.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), a je vymezeno svislymi

rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a déle stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 metrti od oploceni nebo od vnéjsiho

lice obvodového zdiva,
b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a

mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pudorysu stanice ve véech smérech,
c) u kompaktnich a zdé&nych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Groven nizkého

napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve v8ech smérech,
d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i

uskladnovat hoflavé a vybus$né latky,
2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi

¢i majetek osob,
4. provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zarizenim.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.
V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét cinnosti, které by mohly mit za nasledek
ohroZeni bezpe¢nosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné znesnadiiujici jeji obsluhu a
udrzbu a to zejména:
5. provéadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni

¢&asti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni),
6. skladovat ¢&i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&iim vysokého nebo nizkého

napéti,
7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.
Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim Ufadem nebo nahlaseno Energetickému
regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zékona spogivajici v porudeni
z&kazu provadét €innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené prévni nebo technické normy jsou uvaZovény v platném znéni.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NEBO BEZPROSTREDNI BLIZKOSTI ZARIZENi TECHNICKE

INFRASTRUKTURY

Ochranné pasmo zafizeni technické infrastruktury ¢ini 1 metr po obou stranach od potrubi nebo kabelu.

V ochranném pasmu zafizeni technické infrastruktury je zakézano bez souhlasu spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.,
provadét cinnosti, které by mohly ohrozit vodarenské, plynarenské, kanalizacni nebo jiné zafizeni technické
infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpe¢nost provozu. Pfi provadéni veskerych ¢innosti v ochranném pasmu i mimo né

nesmi dojit k poskozeni téchto zafizeni.
V projektech v bezprostfedni blizkosti zafizeni technické infrastruktury je nutno dodrzet vzajemné vzdalenosti
inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
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ZADATEL

PRODIN a.s.
NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0700240713 20.07.2020
leni i i komunikaéniho v i spole€nosti Servij

Nazev akce: Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneé, pritah

Ugel: Stavebni fizeni

Vézeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi zadost ¢islo 0700240713 ze dne 20.07.2020, ktera se tykala sdéleni o
existenci komunikacniho zafizeni na Vami uréeném zajmovém Uzemi.

Dle védomi spole&nosti CEZ ICT Services, a. s., se na Vami vymezeném zajmovém Uzemi:
nenachéazi komunikaéni zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s.

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze neni vylou¢eno, Ze se ve Vami vymezeném zajmovém Uzemi
nachazi jiné zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 20.07.2021.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, 2e sdéleni o existenci & neexistenci siti
predstavuje skutecnosti tvofici obchodni tajemstvi spole€nosti CEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou déle také duvérnymi informacemi spolegnosti CEZ ICT Services, a. s. Z vy$e uvedenych divodu si Vas
proto spoleénost CEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, 2e s poskytnutymi informacemi je potfeba
nakladat dle platnych pravnich pfedpist, v opatném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné pravni
Upravy. V této souvislosti si Vas dovolujeme rovnéz upozornit, Ze pozadované informace nesmi byt pfedany,
sdéleny, vyuzity, zpfistupnény, &i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez pfedchoziho
prokazatelného souhlasu spolecnosti CEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuzity
pouze pro Ucel, pro ktery byly vyzadany.

CEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhova 1531/3
PSC 140 53
IC: 26470411

Prilohy
Situaéni vykres zajmového Uzemi

Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IC: 26470411, DIC: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsana v obchodnim rejstiiku
vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZzka 7309




Plati pouze se sdélenim &islo 0700240713.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres zajmového Gzemi

NaratoWy/ 797376 katastr : Lazné Bohdanec / 606171
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ZADATEL

PRODIN a.s.
NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0201100600 20.07.2020
o existenci k ikaéniho v i nosti T Servij S.

Nazev akce: Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneg, pritah

Ugel: Stavebni Fizeni

Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost ¢islo 0201100600 ze dne 20.07.2020, ktera se tykala sdéleni o
existenci komunikaéniho zafizeni na Vami uréeném zajmovém Gzemi.

Dle védomi spolecnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vami vymezeném zajmovém Uzemi:
nenachéazi komunikacni zafizeni v majetku spole¢nosti Telco Pro Services, a. s.

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze neni vylou€eno, Ze se ve Vami vymezeném zajmovém Uzemi
nachazi jiné zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 20.07.2021.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Zze sdéleni o existenci & neexistenci siti
predstavuje skute¢nosti tvofici obchodni tajemstvi spole¢nosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dale také davérnymi informacemi spole¢nosti Telco Pro Services, a. s. Z vy$e uvedenych ddvod( si Vas
proto spole€nost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je potfeba
nakladat dle platnych pravnich pfedpis(, v opaéném pripadé se vystavujete postihu ve smysiu platné pravni
Upravy. V této souvislosti si Vas dovolujeme rovnéz upozornit, Ze pozadované informace nesmi byt predany,
sdéleny, vyuzity, zpfistupnény, &i jinym zpGsobem postoupeny na jakoukoli tieti osobu bez pfedchoziho
prokazatelného souhlasu spolecnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuzity
pouze pro ucel, pro ktery byly vyzadany.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhova 1531/3
PSC 140 00
IC: 29148278

Prilohy
Situaéni vykres zajmového tzemi

Duhové 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IC: 29148278, DIC: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZzka 18830




Plati pouze se sdélenim ¢islo 0201100600.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres zajmového Guzemi

NeratoN/ 797376 katastr : Lazné-Bohdaned / 606171
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] I E E N PRO SPOLECNE ZAZITKY

PRODIN a.s.
Martina Rezaninova
K Vapence 2745
Vyfizuje: Dundacek Petr 53002 Pardubice
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Nase znacka: E40210/20

V Praze dne: 22.9.2020

Vyjadreni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu s umisténim stavby v ochranném pasmu

sité technické infrastruktury ( Tl ) spole¢nosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Vydané podle § 101 ZAKONA C. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zmé&né nékterych souvisejicich zakont ( zakon o

elektronickych komunikacich — déle jen ZEK ), ve znéni pozdéjSich predpist a §161 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovania

stavebnim fadu ( stavebni zakon) &i dle dalSich pfislusnych pravnich predpist

Véc: Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneg¢, prutah

Stuperi: StavebniFizeni

Na zakladé predlozenych projektowch podklad(i davame souhlasné stanovisko k vydani Uzemniho souhlasu
| rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a nasledné souhlas s realizaci stavby.

Dle predlozenych dokladli nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spoleénosti T-Mobile Czech
Republic a.s.

Toto stanovisko ma platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodlouzit. Po uplynuti platnosti zadejte Zadost o nové stanovisko.

T--Mobile- 4/

7
T-Mubke Crach Ropubiic /
Torichove 214y T Ny
HE 0 Pryjyy 4 '://,
K660 49581, DIC CZ64040631 f o

Ochrana siti
Technologicky usek

V pfipadé dopliujicich dotaz(i vzdy uvadéjte v ,,Pfedmétu” e-mailu éislo jednaci.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomi€kova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC; CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787
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Priloha ¢&. 1

Rekapitulace zadosti o vyjadreni k existenci sité elektronickych komunikaci

Cislo zadosti:

Nazev stavby /akce:
Datum podani zadosti:
Diivod Zadosti:

Popis jiného divodu zadosti:

Poznamka:

Zadatel

Firma / organizace:
IC

DIC

Kontaktni osoba:
Adresa:

Mésto / obec:
PSC:

Stat:

E-mail:

Telefonni ¢islo:

Stavebnik

Firma / organizace:
Kontaktni osoba:
Adresa:

Mésto / obec:
PSC:

Stat:

E-mail:

Telefonni ¢islo:

Stavba

Vys$ka nad terénem (metry ):
Projektant:

Druh stavby:

Hodnota projektu:

Mésic zahajeni stavby:

Mésic ukonceni stavby:

Odeslani stanoviska

E-mail:

E40210/20

Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdane¢, pratah

22.9.2020

Stavebni Fizeni

PRODIN a.s.
25292161
CZ25292161
Martina Rezaninova
KVapence 2745
Pardubice

530 02

martina.rezaninova@prodin.cz

725601963

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Ing. Jifi Synek
Doubravice 98
Pardubice
53353

jiri.synek@suspk.cz
724203477

0m

Liniova stavba
30 mil. K¢
04/2021
12/2023

martina.rezaninova@prodin.cz

PRO SPOLECNE ZAZITKY

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomitkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,

zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787



als = = PRO SPOLECNE ZAZITKY

Priloha &. 2
Situacni planek
Zajmova oblast (zajmowe oblasti) zadana Zadatelem

Meap data ¢ OpenStrectiap contributors, CC BY-SA

Legenda:

s— Optické trasy TMCZ 1 s Optické trasy TMCZ 2 s E|ektro trasy NN Zakladnové stanice
a sité PASNET

D Opticka technologie TMCZ 1 D Opticka technologie TMCZ 2 E Elektro technologie NN @ Zakladnové stanice

a sité PASNET s elektropfipojkou

= MikrovInné (MW) spoje Body sité

Druhy siti:

—— Geodeticky zamérené === === Piblizny pribéh == = == Planovany priibéh == = == = Nadzemni vedeni

Geometrie zajmové oblasti (zajmovych oblasti) Zadosti ve formatu WKT a soufadnicovém systému S-JTSK. Zkopirovanim textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softw aru podporujicim format WKT.

POLY GON((-654305.384537481 -1054692.62510895,-654348.199100247 -1054701.3392701,-654147.681507316
-1055064.89728919,-654035.592918319 -1055289.75822322,-653806.781228732 -1055624.3485476,-653688.605807771
-1055760.47347004,-653681.424111214 -1055829.22027133,-653642.702543119 -1055880.17150787,-653612.062569727
-1056075.17185802,-653390.427633097 -1056290.11122736,-653250.568582273 -1056413.42104535,-653210.971856192
-1056367.27606527,-653509.224035953 -1056107.6244431,-653597.989165621 -1055868.59142831,-653608.946656066
-1055766.9917908,-653676.572509052 -1055686.3306235,-653778.282485046 -1055567.6199567,-653993.072636929
-1055257.86487747,-654216.577580615 -1054828.28629524,-654305.384537481 -1054692.62510895))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomi€kova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787



PRODIN a.s.

Martina Rezaninova

K Vapence 2745

530 02 Pardubice - Zelené Pfedmésti

V Praze, 8.9.2020

Nase zn.: 200908-1029207795
Vé&c: vyjadieni k zadosti k akci "Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneé, pratah"

Sdélujeme Vam, Ze spolecnost Vodafone Czech Republic as., se sidlem Praha 5, namésti Junkovych 2, IC:
25788001, zapsana dne 13.8. 1999 v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spisovou
znackou B.6064 na zakladé Vami podané zadosti a predloZené dokumentace ze dne 8.9.2020, které jsou
nedilnou soucésti tohoto vyjadrent,

souhlasi s realizaci projektu.

Ve vémi zadaném zajmovém Uzemi a v uvedené vysce (vyska stavby: 10 m, vy3ka jefabu: O m) se nenachaz
7adné podzemni ani nadzemni vedeni nasi spole¢nosti.

Platnost vyjadrent je 1 rok od data vydani. Viyjadreni je platné pouze v rémci predmétného projektu a pro divod
vydani vyjadreni stanoveny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti, zménou rozsahu z&jmového Gzemii zménou divodu
vydani vyjadreni uvedeného v z&dosti, to vSe v zavislosti na tom, kterd ze skute¢nosti rozhodna pro pozbyti
platnosti tohoto vyjadreni nastane nejdfive. Po skonceni platnosti si musite podat novou Z&dost na adrese
https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Nora Hlasenska

Vodafone Czech Republic a. s.
namésti Junkovych 2808/2
150 00 Praha 5

Tel: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

Seznam pfiloh/pfiloZenych soubor:
Zadost_200908-1029207795.pdf

Strana 1/1, vjédrent k Zadosti ¢. 200908-1029207795

Vodafone Czech Republic a.s Vodafone péce o zakazniky: 800 77 00 77
N&mésti Junkovych 2 ICO: 25788001, DIC: CZ25788001
155 00 Praha 5 vodafone.cz

Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka 6064



Zadost o vyjadieni k existenci siti
¢. 200908-1029207795

Identifikaéni Gdaje Zadatele /
stavebnika

Typ:
ICO:
Firma:
Jméno:
Prijment:
Telefon:

E-mail:

Adresa sidla/bydlisté
Ulice:

Cp.@ev)/ co:

Obec:

PSC:

Duvod Zadosti o vyjadieni
Néazev stavby:

Typ stavby:

Stuperi zadosti;

Popis stavby / doplriujici informace:
Viyska stavby:

Viy$ka jefabu:

Seznam pfiloh:

Strana 1/2, zadost €. 200908-1029207795

Prévnickéa osoba

25292161
PRODIN ass.
Martina
Rezaninové

+420 725 601 963

martina.rezaninova@prodin.cz

K Vépence
2745
Pardubice - Zelené Predmeésti

53002

Rekonstrukce silnice II/211 Lazné Bohdaned, pritah
Stavba vysky do 10 m nad zemf
DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavebni povoleni/ohlaseni stavby)

Jedna se o rekonstrukci silnice v celé délce LB. Dojde k nasvicent
prechodl(S0400), k vysazeni zpevnéné plochy (SO 110) a k Upraveé
chodniku s nastupistém autobusové zstavky (SO 111).

10m
Om

A.B. PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA_pdf
C.2.1 KATASTRALNI SITUACNI VYKRES pdf
C.3 KOORDINACNI SITUACE.pdf

Vodafone Czech Republic as. Vodafone péce o zakazniky: 800 77 00 77
Namésti Junkovych 2 ICO: 25788001, DIC: CZ25788001
155 00 Praha 5 vodafone.cz

Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 6064.



Zajmové Gzemi

Kresba 1:  Sipiyy

MEAdals

Dot&ené KU: Lazné Bohdaned (606171)
Datum: 8.9.2020

Zadéano: https.//www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Informace podle zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, nafizenim 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovéanim osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto Gdajd a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizenf o ochrané osobnich Gdajt) a

dalsimi souvisejicimi prévnimi predpisy.

Spole¢nost Pasition s.r.0, se sidlem Londynska 665/45, 120 00 Praha 2, IC 26422816, zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil C, vloZka 81053 (,Position") a spole¢nost Vodafone Czech Republic s, se sidlem nam. Junkovych 2808/2, 155 00
Praha 5, IC 25788001, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 6064 (,Vodafone") Vas timto
informuji, Ze shroméazdéné osobni Gdaje v rozsahu Vase jméno, piijmenti, bydlisté, e-mailové adresa a telefonni ¢fslo bude spole¢nost
Vodafone, jako sprévce, a spolecnost Position, jako zpracovatel, zpracovavat za G¢elem jejich pouZit pfi realizaci povinnosti v souvislosti se
Z4dostl o stanovisko nebo vyjadrent pro fizenf podle zakona ¢. 183/2006 Sb., 0 Gzemnim plénovéanT a stavebnim Fadu (stavebni zakon), a to
automatizovanym zpdsobem nebo v tisténé podobé s tim, Ze Vase osobni (idaje nebudou zpfistupnény jinym osobdm.

Vase osobni Gdaje poskytujete dobrovolné a tento souhlas mdZete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochrané soukromi ve spolecnosti Vodafone, a to véetné uplatnéni vasich prév subjektu Gdajll naleznete na webu
https.//www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Strana 2/2, zadost ¢. 200908-1029207795

Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone péce o zakazniky: 800 77 00 77
Né&mésti Junkovych 2 1C0O: 25788001, DIC: 225788001
155 00 Praha 5 vodafone.cz

Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 6064.



' o , azné
MESTO LAZNE BOHDANEC KOhd e

Masarykovo nam. 1, 533 41 Lazné Bohdane¢

PRODIN as.
Martina Rezaninova
Jiraskova 169
530 02 Pardubice
Datum: 31.7.2020
Cislo jednaci: MULB/03773/2020/0SMRM/PKu
Vase Eislo jednaci:
Vyfizuje: Bc. Pavlina Kubd, tel.: 466 797 073, e-mail: kubu@lazne.bohdanec.cz
Pocet listli / pfiloh: 171

Spis. znak / skart. Ihita:  52.2/5

Vyjadreni k existenci siti

Na zakladé Vasi Zadosti o vyjadreni k existenci siti pro akci ,Rekonstrukce silnice [1/211 Lazné Bohdaneg, pritah
Vam sdélujeme nasledujici.

V zajmovém Uzemi se nach&zi vedeni deStové kanalizace a verejného osvétleni v majetku mésta. Pfilohou
zasilame z&kres siti. ‘

OTISK RAZITKA

Bc. Viktor Satori
vedouci odboru spravy majetku a rozvoje mésta

Priloha:
zakres siti — kanalizace, verejné osvétleni

Bankovni spojeni:19-22824561/0100 | 1C: 00273350 Tel.: 466 797 061 Web: lazne.bohdanec.cz
Datové schranka: wuch4dd DIC: CZ00273350 E-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz Strana 1/ 1
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Kanalizace




Informace o datové zpraveé ID zprévy: | 808545699
Odesilatel
Nézev | Mésto Lazné Bohdanec, Masarykovo ném. 1, 53341 Lézné Bohdaneé, CZ
ID schranky | wucb4dd Typ schranky LOVM
Prijemce
Nézev [ PRODIN a.s., Jirdskova 169, 53002 Pardubice, CZ
ID schranky | wrjftqq Dodéno | 31.7.2020 13:34:20

Doruceno | 31.7.2020 13:35:46

Obecné informace

Véc

Vyjadreni k existenci sitf

Zmocnén{

Al

odstavec pismeno

Nase ¢.j.

MULB/03773/2020

Nase sp.zn.

MULB/03773/2020/02

Vase ¢.j.

Vase sp.zn.

K rukam

Do vl.rukou

O

Zakézat dorud.fikci [ O

Stav zpravy

zprava byla dorucena pfihldSenim (zapsén
¢as doruceni)

Prilohy
03773_20_Vyjadreni k existenci siti PRODIN.pdf 92 kb
03773_20_Priloha - Zakres siti.pdf 1232 kb




Fastport a.s.

Masarykovo nam. 1544

Pardubice 530 02 i !

10 27522 500 Fastporit
DIC: CZ 275 22 580

email: info@fastport.cz

Spolecnost Fastport a.s., v souladu s ustanovenim § 161 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon) vydava vyjadreni k existenci siti

Evid. ¢islo Zdadosti: pdrovaci symbol: 2020085
Vyjadreni k akci

akce: Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneé, pratah

investor: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

projektant:

Zadatel: PRODIN a.s. Rezaninovd/725601963 martina.rezaninova@prodin.cz

S realizaci stavby na zakladé predloZenych informaci:
Souhlasime a souhlasime, aby stavebni Gfad vydal stavebni povoleni, ptipadné aby stavebni Ufad rozhodl o
umisténi stavby ve zjednodudeném uzemnim fizeni (stavebni zakon 183/2006, § 95) nebo aby vydal Gzemni

souhlas (stavebni zakon 183/2006, § 96).

V rdmci vami zakreslenych siti v projektové dokumentaci nedochazi ke stfetu nasich kabelovych tras.

Platnost 24 mésict

Vyftizuje / telefon: Dudek Michal _ tel: 46 46 01 800

Podpis:
V Pardubicich dne 22.07.2020

Veskera vyjadreni jsou zpoplatnéna.
PFiloha: danovy doklad

Spolecnost Fastport a.s., v souladu s ustanovenim § 161 zékona ¢. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon) vam
zaslala vyjadreni k existenci siti. Cena za zaslané vyjadreni €ini 300,- K. Darovy doklad obdrzite v nasledujicim emailu.



Jaroslav Stodola - MEGASPHERA

Vyjadreni ¢islo: 200720-02

Dodavatel: Jaroslav Stodola ~ MEGASPHERA Zadatel: PRODIN a.s.

, - WL =Y M"hgéﬂgxz 1D2L?SICE Jiraskova 169

[ = ) - | - 530 02 PARDUBICE :

‘ 4 E Ga a P Ig ‘E ’? ‘a ICO: 72940930 ICO: 530,02 Pardubice/

HORDWDRE, S6FTWARE, SivE - STovas, pazsiavar, poravensivi | DIC: CZ7204182975 DIC:

Cislo Gétu: 1001111524/0600 | Nazev akce: Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdanec, priitah
Variabilni symbol:

Konstantni symbol:

Vase dopis. ¢.: mail Ze dne: 20.07.2020 Vystavil: tel: 777163342

Nase zn. ¢.: 200720-02 Dne: 20.07.2020 Stodola email: megasphera@megasphera.cz

Vyjadreni k akci:

,Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneg, pritah*

V z&jmovém Uzemi akce ,Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneg, pritah” nedojde ke stietu se siti el. komunikaci - optické sité Jaroslav Stodola - MEGASPHERA.

Toto vyjadfeni ma platnost 1 rok.

.

S pozdravem, Jaroslav Stodola.

Zajmové Uzemi:




SITEL, spol. s r.o.
d : Spolecnost pro vystavbu integrovanych telekomunikaci
SITEL

Sidlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Nad Elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10

PRODIN a.s.
Martina Rezaninov4
Jiraskova 169

530 02 Pardubice

Vase znacka Nase znacka VyFizuje V Praze dne
1112003187 Stiedisko dokumentace SITEL 20.07.2020

Véc: Vyjadreni k existenci technické infrastruktury
- podzemniho komunikaéniho vedeni a zafizeni vefejné komunikaéni sité

Stavba:

Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdane¢, pritah
— Z&jmové uzemi stavby vyznaceno ve Vasi Zadosti

Spole¢nost SITEL, spol. s r.o., se sidlem Baarova 957/15, Praha 4, PSC 140 00 (dale jen "SITEL"), Vam
sdéluje, Ze ve vyznaceném zajmovém Uzemi se nenachazi Zadna podzemni komunikaéni vedeni a zafizeni
vefejné komunikacéni sité ve vlastnictvi spole¢nosti SITEL, spol. s r.o.

Souhlasime s vydanim pro tyto i€ely: OhliSeni stavby, Rozhodnuti o umisténi stavby, Stavebni
povoleni, VeFejnopravni smlouvy, Zjednodusené izemni Fizeni, Uzemni souhlas

Toto vyjadieni ma platnost 1 rok ode dne vydani.

V pfipadé dal$i korespondence uvadéjte nase ¢islo jednaci.

S pozdravem

yd
A

SITEL, spol. s r.0,
‘ Nad Elektramou 1526/45
< 106 00 Praha 10

L | < W tol.. 267 198 111
~ DIiC: €Z44797320

25

Prilohy: polohopisny planek
Kopie: Zadné

Ty
T Mg

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222

bank. spojeni: CSOB Praha 5, ¢.4. 892803/0300
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz

IC: 44797320, DIC: CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Méstského soudu v Praze

150 9001 - 1S0 14001
15045001
BUREAU VERITAS

Certification

DNV:-GL

z
%ls/ks et

P
ISO/IEC 27001



SITEL, spol. s r.o.

Spolecnost pro vystavbu integrovanych telekomunikact
Sidlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Nad Elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Situaéni vykres

AL

Plati pouze s vyjadfenim 1112003187.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

NN

LN\ DT N
TP T NS AN NN

Legenda

= = = Zajmové Uzemi
smmmmmmwe  Komunikacni vedeni

Dotéena katastralni Uzemi: Lazné Bohdaned

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222

bank. spojeni: CSOB Praha 5, ¢.4. 892803/0300
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz IC: 4

- 44797320, DIC: CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Méstského soudu v Praze

150 9001 - 1S0 14001
15045001
BUREAU VERITAS

Certification

‘4
ISO/IEC 27001



JID: PCR17ETRf097103209

KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE PARDUBICKEHO KRAJE

Odbor informaénich a komunikaénich technologii

C. j. KRPE-48683-42/CJ-2020-1700IT Pardubice 29. ¢ervence 2020
Podet stran: 1

PRODIN a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice

Vyjadreni k akci: ,,Rekonstrukce silnice 11/211 Lazné Bohdaneé, prutah“

K Vasemu dotazu o existenci sdélovaciho vedeni sdélujeme, Zze Krajské feditelstvi policie
Pardubického kraje, Odbor informaénich a komunikaénich technologii n e m & v zajmovém Gzemi
zadna podzemni ¢i jina sdélovaci vedeni, ktera by mohla byt ohroZena pii realizaci vy$e uvedené
akce.

S realizaci vy$e uvedené akce souhlasime bez pfipominek.

Vyjadfeni je vydano pro uzemni a stavebni Fizeni.

Platnost tohoto vyjadreni konc¢i dne: 29. 07. 2021

Vyfizuje:
Petr Visek
mjr. Ing. Roman Simek
vedouci OIKT - OPP

podepsano elektronicky

Na Spravedinosti 2516
530 48 Pardubice

Tel.: +420 725 OR4 RR7
Ing. Roman Simek

Fax: 29.07.2020 09:06:28

proicie Emall epoda‘Digilél;épodegsal:
. » Ing. Roman Simek
_ ID DS: nd|hp\ POLICIE CESKE REPUBLIKY

Divod: V zastoupeni



Informace o datové zpraveé

ID zprévy: | 807802872

Odesilatel

Nazev | Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Na Spravedinosti 2516, 53002 Pardubice, CZ

ID schranky | ndihp32

Typ schranky | OVM

Pfijemce

Nézev | PRODIN a.s., Jirdskova 169, 53002 Pardubice, CZ

ID schranky | wrjftqq

Dodéno | 29.7.2020 09:55:36

Doruceno [ 29.7.2020 10:23:10

Obecné informace

Véc | VYJADRENI K SITiM OIKT - CERVENEC 2020

Zmocnéni| / §

odstavec pismeno

Nase ¢&.j. | KRPE-48683-42/CJ-2020-1700IT

Nase sp.zn. | KRPE-48683/CJ-2020-1700IT

Vase ..

Vase sp.zn.

K rukdm

Do vl.rukou | O

Zakazat dorud.fikci l O

Stav zprdvy | zprdva byla doru¢ena prihlasenim (zapsan ¢as doruéen)

Prilohy

Vyjédreni-PRODIN_sig.pdf

| 348 kb




